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Kanatizacia PSA

hranica k.G.

4

Kanalizacia”
Technopol

ochranné pasmo / D1, R1/

rieSené Gzemie
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(RIE

existujlce siefe

trasa existujiceho dialkového optického kabla DOK Ornage
trasa existujiceho dialkového optického kabla DOK ST

trasa existujiceho dialkového optického kabla DOK ST
—_— — kanalizacia PSA, kanalizacia Technopol

navrhované siefe

vedenie 1-NAYY L4x240
9

vedenie VN 22KV + trafostanica

slabopridové rozvody

—_— gravitacna kanalizacia splaskova
. - \ —_—— tlakova kanalizacia splaskova

gravitacna kanalizacia dazd'ova

tlakova kanalizacia dazd'ova

vodovod

kanalizacna sachta
precerpavacia stanica
v§ vodomerna Sachta

ORL odlutovac ropnych latok

retencna nadrz
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