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ZOZNAM SKRATIEK 

Skratka Definícia 

°D Dennostupeň 

BEI Východisková inventúra emisií 

CO Oxid uhoľnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

CZT Centrálny zdroj tepla 

EE Elektrická energia 

EF Európske fondy 

EU Európska únia 

GES Garantovaná energetická služba 

IAD Individuálna automobilová doprava 

IBV Individuálna bytová výstavba 

IKT Informačno-komunikačné technológie 

INTERREG Program interregionálnej spolupráce 

KES Konečná energetická spotreba 

MEI Monitorovacia inventúra emisií 

NOx Oxidy dusíka 

NS Nízkouhlíková stratégia 

OP KŽP Operačný program Kvalita životného prostredia 

OZE Obnoviteľný zdroj energie 

PM10 Prachová častica s priemerom 10 mikrometrov 

PM2,5 Prachová častica s priemerom 2,5 mikrometrov 

SEAP Plán udržateľného energetického rozvoja 

SO2 Oxid siričitý 

ŠR Štátny rozpočet 

TOC Organický uhlík 

TÚV Teplá úžitková voda 

TZL Tuhé znečisťujúce látky 

ÚK Ústredné vykurovanie 

ZP Zemný plyn 
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI 

Obchodné meno Mesto Trnava 

Štatutárny orgán JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta 

Sídlo Hlavná ulica 1, 917 71, Trnava 

IČO 00313114 

DIČ 2021175728 

Zodpovedný odbor Odbor územného rozvoja a koncepcií 

E-mail info@trnava.sk 

Web www.trnava.sk 

 

1.2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ZHOTOVITEĽOVI 

Obchodné meno NOVACO s.r.o. 

Štatutárny orgán Mgr. Matej Prokypčák, konateľ spoločnosti 

Sídlo Prievozská 1307/9, 821 09 Bratislava 

IČO 50 689 801 

DIČ 2120457603 

IČ DPH SK2120457603 

E-mail obchod@novaco.sk 

Telefón +421 950 278 368 

Kontaktná osoba Mgr. Lenka Čeplová, projektový manažér v energetike 

Web www.novaco.sk 

 

1.3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O SCHVAĽOVATEĽOVI 

Schvaľovateľ dokumentu Mestské zastupiteľstvo v meste Trnava 

Spôsob schvaľovania dokumentu Podľa platných predpisov mesta Trnava 

Počet obyvateľov, pre ktorý je 
dokument schvaľovaný 

63 406 (r. 2020) 
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2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 

V širšom zmysle región Trnava a okolie na severozápade ohraničuje hrebeň Malých Karpát 

a z východnej strany rieka Váh. Samotné mesto Trnava je krajským mestom, ktoré je situované na okraji 

Západoslovenskej nížiny a zároveň centrom Trnavskej pahorkatiny, Trnavského samosprávneho kraja 

a Trnavského okresu. Mestom preteká potok Trnávka a leží v nadmorskej výške 150 m n.m. (STN 73 

0540-3). Územie mesta Trnava je zložené zo šiestich mestských častí: Trnava-stred, Trnava-západ, 

Trnava-sever, Trnava-východ, Trnava-juh a Modranka. 

Klimatické podmienky 

Mesto Trnava sa nachádza v teplotnej oblasti „A“ s teplotou 20,5 °C v letnom období, v teplotnej oblasti 

„1“, v zimnom období, veternej oblasti „2“, s rýchlosťou vetra ≤ 2 v ≤ 5 m/s, s vonkajšou výpočtovou 

teplotou -11 °C (STN 73 0540-3). Klimatické podmienky sú teplé, mierne suché s miernou zimou. 

Priemerný ročný úhrn zrážok sa pohybuje medzi 420 až 800 mm. 

Doprava 

Doprava je značne exponovaná rozsiahlou cestnou, železničnou, cyklistickou, ale aj pešou 

infraštruktúrou. Mestom Trnava a v jeho blízkosti vedie diaľnica D1, rýchlostná cesta R1, cesty I/51 zo 

Senice, I/61 zo Senca do Trenčína, II/504 z Modry do Piešťan a II/560 smer Dechtice. Mesto Trnava 

pretína aj hlavný železničný koridor, ktorý prepája západnú časť Slovenska s jeho východom. Mesto 

Trnava je progresívnym mestom, ktoré má vybudovanú viac ako 20 km sieť cyklotrás. Mestská 

hromadná doprava je zabezpečovaná 10 ks pravidelnými autobusovými a 3 ks školskými linkami. 

Priemysel 

Mesto Trnava je významné predovšetkým automobilovým, strojárenským, elektrotechnickým, 

sklárskym, nábytkárskym a potravinárskym priemyslom. V meste Trnava sa vyrábajú napr. izolácie, 

strešné materiály, technické výrobky, sladkosti, slad, či automobily, čo sa pozitívne odráža na 

zamestnanosti nie len v samotnom meste, ale aj regióne, avšak negatívne na produkcii emisií CO2 do 

ovzdušia. 

Demografia 

Počet obyvateľov mesta Trnava k 31.12.2020 predstavoval 63 406 obyvateľov, z toho 33 109 žien 

a 30 508 mužov. V priebehu rokov je možné pozorovať len mierny úbytok počtu obyvateľov mesta. 
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Tabuľka 1  Vývoj počtu obyvateľov v meste 

Rok Počet občanov spolu Počet mužov Počet žien Úbytok Prírastok 

2005   67 633   32 799   34 834   1 773   1 774 

2006   67 332   32 647   34 685   1 701   1 400 

2007   66 743   32 323   34 420   2 014   1 425 

2008   66 315   32 092   34 223   1 774   1 346 

2009   66 047   31 951   34 096   1 630   1 362 

2010   65 655   31 680   33 975   1 852   1 460 

2011   65 319   31 517   33 802   1 845   1 509 

2012   65 131   31 383   33 748   1 717   1 529 

2013   65 006   31 273   33 733   1 708   1 583 

2014   64 720   31 111   33 609   1 861   1 575 

2015   64 513   31 022   33 491   1 833   1 626 

2016   64 389   30 936   33 453   1 896   1 772 

2017   64 162   30 822   33 340   1 878   1 651 

2018   63 914   30 593   33 321   1 945   1 697 

2019   63 751   30 508   33 243   1 892   1 729 

2020   63 406   30 297   33 109   1 968   1 623 

Zdroj: egov.trnava.sk 

Graf 1  Vývoj počtu obyvateľov v meste 
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Obrázok 1  Mapa veterných oblastí Slovenska v zimnom období 

 

Zdroj: STN 73 0540-3 

 

Obrázok 2  Mapa teplotných oblastí Slovenska v zimnom období 

 

Zdroj: STN 73 0540-3 
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3. CIELE A VÝSLEDKY NÍZKOUHLÍKOVEJ STRATÉGIE 

Nízkouhlíková stratégia mesta Trnava je komplexný strednodobý a dlhodobý strategický dokument, 

ktorý definuje aktivity mesta a subjektov pôsobiacich na území mesta, ktoré sú zamerané na znižovanie 

emisií CO2. Tento strategický dokument bol spracovaný v súlade s Dohovorom primátorov a starostov 

v klíme a energetike (SECAP). Prvá fáza plánovania stratégie zahŕňa zber dostupných dát pre všetky 

analyzované sektory. Východisková inventúra emisií zdokumentovala a kvantifikovala spotreby energií 

na katastrálnych územiach mesta z hľadiska energetických nosičov ako aj sektorov spotreby.  

Celkové vyprodukované emisie CO2 za rok 2020 v meste Trnava dosahovali  približne 177 645,680 ton. 

Najvyšší podiel na tvorbe emisií má zemný plyn, konkrétne 68,07 %, následne kvapalné palivá 

s podielom 24,29 %, pevné palivá 3,58 %, odpadné teplo z AE 2,86 % a elektrina 1,19 %. 

Najväčšie množstvo emisií CO2 vytvára v meste Trnava priemysel, s podielom 61,65 %. Súkromná 

doprava produkuje 22,61 %, budovy na bývanie 11,08 %, budovy miestnej samosprávy 1,64 %, terciárna 

sféra 1,29 %, vozový park miestnej samosprávy 0,76 %, verejná doprava MHD 0,52 % a verejné 

osvetlenie 0,46 %. Podrobné spracovanie inventúry emisií skleníkových plynov s členením na typy 

energie a typy sektorov je uvedené v kapitole 4. Bilancia emisií skleníkových plynov a podkapitole 4.1. 

Zhrnutie výsledkov bilancie emisií skleníkových plynov. 

Cieľom realizácie opatrení z nízkouhlíkovej stratégie je znížiť produkciu emisií CO2 na území 

mesta Trnava o 10% do roku 2027. Opatrenia Nízkouhlíkovej stratégie, na dosiahnutie cieľov mesta 

v oblasti znižovania emisií CO2, boli stanovené s prihliadnutím na reálne možnosti samosprávy. 

Navrhované opatrenia rešpektujú existujúce koncepčné a strategické dokumenty na národnej a 

európskej úrovni, ale aj plánované aktivity na úrovni mesta (opatrenia sa opierali o existujúce 

dokumenty: Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky, Územný plán mesta, Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2030 

a iné).  

 

Opatrenia navrhnuté v Nízkouhlíkovej stratégii nie sú pre mesto záväzné, plnia poradnú funkciu, 

a je len na zvážení samosprávy, ktoré opatrenia, a v akom rozsahu sa budú realizovať.  

 

Nízkouhlíková stratégia je vhodná nie len ako nástroj k zhodnoteniu produkcie emisií v danej lokalite 

za určité časové obdobie, ale taktiež poskytuje aj vhodné odporúčania, ktorými je možné vyprodukované 

emisie v ovzduší znížiť, čím vytvára vhodnú platformu pre samotnú oblasť, jej obyvateľov, a iné 

pôsobiace subjekty na tomto území. Navrhnuté opatrenia sú schopné vytvárať motiváciu ku zmene, 

pričom by nemali byť zamerané primárne len na samosprávu, ktorá nie je hlavným producentom emisií, 

ale mali by prispieť aj k motivácií subjektov pôsobiacich na danom území, na ktoré nemá priamy 

manažérsky vplyv.
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3.1. ZOZNAM PLÁNOVANÝCH OPATRENÍ A PRIORITY 

 

Kategória Opatrenie Podradené opatrenie / podporná aktivita Zodpovednosť Termín Predpokladaný náklad Spôsob financovania Potenciál úspory Zníženie emisií Priorita 

Budovy miestnej 
samosprávy 

Zníženie energetickej náročnosti 
budov miestnej samosprávy 

Obnova budov miestnej samosprávy 

Mesto Trnava 

2022 - 2027 

Nehodnotí sa 

Zdroje EÚ, Nórske fondy, 
dotácie zo štátneho rozpočtu, 

súkromné zdroje (GES), zdroje 
mesta, sponzoring 

10 294,39 MWh/r 1 162,42 t/r 1 Obnova zariadení na výrobu tepla v budovách miestnej 
samosprávy 

Garantovaná energetická služba 

Zavedenie systému energetického manažérstva 21 200 EUR Zdroje mesta, sponzoring 2 573,60 MWh/r 290,61 t/r 1 

Monitorovacia inventúra emisií 19 000 EUR Zdroje EÚ, zdroje mesta Nehodnotí sa Nehodnotí sa 1 

Motivácia k energetickej efektívnosti 
budov v meste 

Fond úspor energie 10 000 EUR Zdroje mesta 257,36 MWh/r 29,06 t/r 1 

Demonštračné budovy Nehodnotí sa 
Zdroje EÚ, Nórske fondy, 

dotácie zo štátneho rozpočtu, 
zdroje mesta 

Nehodnotí sa Nehodnotí sa 1 

Vodozádržné opatrenia budov 

Zelené strechy Zelené strechy 170 EUR/m2 
Zber a sekundárne využitie 

dažďovej vody 30 000 – 350 000 
EUR 

Zdroje EÚ, Nórske fondy, zdroje 
mesta, sponzoring 

Nehodnotí sa (adaptačné 
opatrenie) 

Nehodnotí sa (adaptačné 
opatrenie) 

1 

Zber a sekundárne využitie dažďovej vody 

Budovy na 
bývanie 

Obnova IBV a BD 

Vlastníci IBV a BD, 
Správcovské spoločnosti 

Nehodnotí sa 
Súkromné zdroje vlastníkov, 

zdroje EÚ, ŠFRB, Plán obnovy a 
odolnosti 

16 860,07 MWh/r 1 574,80 t/r 2 

Zvýšenie podielu OZE pri IBV a BD 

Zelená domácnostiam 

Nehodnotí sa 
Súkromné zdroje vlastníkov, 

zdroje EÚ, ŠFRB, Plán obnovy a 
odolnosti 

21 075, 08 MWh/r 1 968,50 t/r 

2 

Príspevok na zateplenie rodinného domu (A0) 2 

Štátny fond rozvoja bývania 2 

Plán obnovy a odolnosti 2 

Podpora výmeny starých kotlov 2 

Daňový bonus za efektívnu obnovu budov Mesto Trnava Nehodnotí sa Zdroje mesta 
Nehodnotí sa (vyčíslenie je 
súčasťou opatrenia obnova 

IBV a BD) 

Nehodnotí sa (vyčíslenie je 
súčasťou opatrenia obnova 

IBV a BD) 
2 

Verejné 
osvetlenie 

Výmena zostávajúcich svietidiel za 
LED alternatívu 

Kvalita verejného osvetlenia 

Mesto Trnava, Siemens 

1 319 200 EUR Zdroje EÚ, zdroje mesta, PPP 
projekt, GES projekt, súkromné 

zdroje 

1 949 MWh/r 491,17 t/r 

1 

Vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia 1 

Zníženie nákladov na nákup elektriny spotrebovanej vo 
verejnom osvetlení 

1 

Zavádzanie SMART riešení, regulácia 40 000 EUR 325,69 MWh/r 82,07 t/r 2 
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Priemysel 

Zníženie tepelných strát v rozvodoch tepla TAT, a.s. Nehodnotí sa 

Zdroje EÚ, TAT, a.s., úver 

19 078,59 MWh/r 381,57 t/r 2 

Pripájanie nových odberateľov na CZT TAT, a.s., Mesto Trnava Nehodnotí sa Nehodnotí sa Nehodnotí sa 1 

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie TAT, a.s., Mesto Trnava Nehodnotí sa 
Nehodnotí sa (nedôjde 

k zníženiu spotreby energie, 
iba k nahradeniu paliva) 

42 640,18 t/r 2 

Ekologizácia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
Mesto Trnava, 

prevádzkovatelia MZZO 
Nehodnotí sa Súkromné zdroje 

Nehodnotí sa (nedôjde 
k zníženiu spotreby energie, 

iba k nahradeniu paliva) 

3 037,44 t/r (celkový 
potenciál pri prechode 

MZZO na OZE) 
1 

Obmena zariadení na výrobu tepla vo výhrevni TAT, a.s. TAT, a.s. Nehodnotí sa Zdroje EÚ, TAT, a.s., úver 525 MWh/r 106,05 t/r 2 

Získanie kompetenčného rámca pre mesto Trnava Mesto Trnava Nehodnotí sa Zdroje mesta Nehodnotí sa Nehodnotí sa 1 

Opatrenia pre 
verejné 

priestranstvá 

Vodozádržné opatrenia vo verejnom 
priestranstve 

Priepustné povrchy 

Mesto Trnava 25 000 – 600 000 EUR 
Zdroje EÚ, Nórske fondy, zdroje 

mesta, sponzoring 
Nehodnotí sa (adaptačné 

opatrenia) 
Nehodnotí sa (adaptačné 

opatrenia) 

1 

Dažďové záhrady 1 

Zaradenie termínov problematiky zmeny klímy do 
Územného plánu mesta Trnava a Programu hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trnava 
1 

Nakladanie s odpadom v meste 

Kompostovanie a komunitné kompostovanie 

Mesto Trnava, FCC 
Trnava, s.r.o. 

1 stojisko PZK 20 000 EUR 
Zdroje EÚ, Nórske fondy, zdroje 

mesta, sponzoring, súkromné 
zdroje 

Nehodnotí sa Nehodnotí sa 

1 

Polozapustené kontajnery 1 

Automatizovaná elektronická evidencia výsypov 1 

Prevencia vzniku čiernych skládok 1 

Mestské včely – mestá pre opeľovačov 

Mesto Trnava, obyvatelia 
mesta, SVB, správcovské 

spoločnosti, neziskové 
organizácie 

1 včelí úľ 300 EUR 
Zdroje EÚ, Nórske fondy, zdroje 

mesta, sponzoring 
Nehodnotí sa (adaptačné 

opatrenie) 
Nehodnotí sa (adaptačné 

opatrenie) 
3 

Doprava 

Podpora pešej dopravy 

Mesto Trnava 

Nehodnotí sa 
Zdroje EÚ, zdroje mesta 

Nehodnotí sa Nehodnotí sa 1 

Podpora kvalitnej hromadnej dopravy 4 674,45 MWh/r 1 204,82 t/r 1 

Podpora alternatívnych spôsobov dopravy zamestnancami úradu Nehodnotí sa 5 144,88 MWh/r 1 343,73 t/r 2 

Podpora elektromobility a výstavba 
nabíjacích staníc 

Spracovanie akčného plánu udržateľnej mobility / e-
mobility 

1 nabíjacia stanica 5 000 EUR 
Spracovanie akčného plánu 

udržateľnej mobility 19 000 EUR 
Spracovanie koncepcie 

realizovateľnosti nabíjacích 
staníc 15 000 EUR 

Zdroje EÚ, zdroje mesta, 
sponzoring, Plán obnovy a 

odolnosti 
4 674,45 MWh/r 1 204,82 t/r 

1 

Spracovanie koncepcie realizovateľnosti nabíjacích staníc 1 

Zvyšovanie priepustnosti automobilovej dopravy Nehodnotí sa Nehodnotí sa Nehodnotí sa Nehodnotí sa 3 

Podpora nemotorovej dopravy a 
cyklodopravy 

Rozvoj cyklistickej dopravy 

1 km cyklotrasy 147 000 EUR Zdroje EÚ, zdroje mesta 7 790,74 MWh/r 2 008,03 t/r 

1 

Údržba cyklistickej infraštruktúry 1 

Bikesharing – systém zdieľania bicyklov Nehodnotí sa 
Zdroje EÚ, zdroje mesta, 

súkromné zdroje 
4 674,45 MWh/r 1 204,82 t/r 2 

Implementácia nízko-emisných zón Nehodnotí sa Zdroje mesta Nehodnotí sa Nehodnotí sa 1 

Zmena klímy 

Výsadba stromov 
Mesto Trnava Nehodnotí sa Zdroje mesta, sponzoring 

Nehodnotí sa (adaptačné 
opatrenie) 

541,07 t/r 2 

Strom do domu 
Nehodnotí sa (adaptačné 

opatrenie) 
Nehodnotí sa 3 
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3.2. VYUŽITIE NÍZKOUHLÍKOVEJ STRATÉGIE 

Pôsobnosť nízkouhlíkovej stratégie je stanovená katastrálnym územím mesta Trnava. Stratégia je 

vypracovaná pre potreby mesta a subjektov pôsobiacich na riešenom území. Stratégia poskytuje 

základný rámec o spôsoboch a riešeniach, ako zabezpečiť zníženie emisií CO2. Nízkouhlíková stratégia 

môže slúžiť ako vzor pre samosprávy a neziskové organizácie, ktoré pôsobia v blízkom regióne 

a rozhodujú sa, či pristúpiť k vypracovaniu nízkouhlíkovej stratégie. Ciele, ktoré sa nám podarilo 

v stratégií stanoviť nie je potrebné považovať ako konečné, a každá snaha nad stanovený rámec s cieľom 

znížiť produkciu emisií CO2 je vítaná. Vypracovaná stratégia môže slúžiť ako dokumentačný materiál 

pri vypracovávaní nízkouhlíkovej stratégie na úrovni samosprávneho kraja. 

3.3. POSÚDENIE VPLYVOV NÍZKOUHLÍKOVEJ STRATÉGIE NA ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE 

Pri realizácií nízkouhlíkovej stratégie boli navrhnuté opatrenia, ktoré nezaťažujú lokálne životné 

prostredie mesta Trnava, práve naopak, realizácia každého opatrenia má za následok zlepšenie kvality 

životného prostredia v meste.  

Realizácia opatrení nízkouhlíkovej stratégie bude mať primárne priaznivý vplyv nie len na zlepšenie 

úrovne lokálneho životného prostredia, ale taktiež aj na zlepšenie kvality ovzdušia v riešenom území, 

čím sa dosiahne vyššia životná úroveň z pohľadu zdravia obyvateľov na území mesta. 

Nízkouhlíková stratégia je krátkodobý a strednodobý dokument, ktorý je schvaľovaný Mestským 

zastupiteľstvom v meste Trnava. Schvaľovaciemu procesu predchádza pripomienkovanie dokumentu 

relevantnými odbormi Mestského úradu v meste Trnava. Strategický dokument je predkladaný 

Okresnému úradu Trnava a podlieha procesu povinného hodnotenia vplyvov na životné prostredie 

(SEA). Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je považovaný za jeden z hlavných nástrojov 

medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. V súčasnosti 

platí zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dokument navrhuje len opatrenia, ktoré majú za cieľ 

skvalitnenie lokálneho životného prostredia a nemajú negatívny vplyv na územie druhého štátu.
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BILANCIA EMISIÍ 
SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 
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4. BILANCIA EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 

Východisková inventúra emisií (Baseline emission inventory) je nevyhnutným nástrojom stanovenia 

skutočného stavu vyprodukovaných emisií CO2 do ovzdušia na danom území, vďaka čomu je možné 

následne identifikovať potenciálne úspory emisií CO2.  

Každá inventúra emisií musí rešpektovať: 

• Územie, ktoré je hodnotené a jeho jedinečné špecifiká. Nie je možné použiť dostupné údaje o celkových 

emisiách na národnej úrovni, nakoľko tieto dáta nerešpektujú opatrenia vykonané na lokálnej úrovni. 

• Východisková inventúra emisií musí zahŕňať všetky oblasti, kde sa plánuje zníženie emisií, 

prostredníctvom ktorých je možné dosiahnuť cieľ zníženia emisií CO2. 

Inventúra emisií je nevyhnutnou súčasťou Nízkouhlíkovej stratégie. Poskytuje jasný obraz, kde sa 

lokalita z hľadiska spotreby energie a produkcie emisií CO2 nachádza. So správnou východiskovou 

inventúrou je územie schopné identifikovať prioritné oblasti na dosiahnutie svojho cieľa zníženia emisií 

CO2. Východisková inventúra emisií bola vypracovaná v zmysle princípov uvedených v Príručke SEAP 

a v Inštrukciách na vyplnenie šablóny SEAP. Bola dodržaná požiadavka, podľa ktorej by BEI mala 

vychádzať z konečnej spotreby energie. V zmysle jednotnej metodiky bol zvolený rok 2020, ktorý je aj 

súčasne východiskovým rokom pre stanovenie inventúry emisií v meste. V prípade, že predmetné 

subjekty neboli schopné poskytnúť dáta za nami zvolený referenčný rok, boli získané dáta, čo najbližšie 

k referenčnému roku, prípadne stanovené kvalifikovaným odhadom. V prípade budov miestnej 

samosprávy došlo k spriemerovaniu dát z viacerých spotrebných rokov. 
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4.1. ZHRNUTIE VÝSLEDKOV BILANCIE EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 

Celkové vyprodukované emisie CO2 za rok 2020 v meste Trnava dosahovali  približne 177 645,680 ton. 

Dominantným palivom na tvorbe emisií CO2 je zemný plyn, nakoľko každoročne dochádza aj 

k najvýznamnejšej spotrebe tohto paliva. Najväčšie množstvo emisií CO2 vytvára v meste Trnava 

priemysel, ktorý celkovo tvorí približne 62% podiel tvorby emisií. V procese znižovania emisií CO2 má 

v tomto prípade samospráva Mesta Trnava značne obmedzené možnosti nakoľko sa jedná o súkromné 

podnikateľské subjekty s vlastnou právnou subjektivitou. Produkcia emisií CO2 samosprávou Mesta 

Trnava tvorí celkový podiel len 3,38% (z toho budovy miestnej samosprávy produkujú 1,64%, vozový 

park miestnej samosprávy 0,76%, verejná doprava MHD 0,52% a verejné osvetlenie 0,46%). 

Tabuľka 2  Prehľad spotreby energie a tvorby emisií CO2 z hľadiska palív 

Energia 
Spotreba Podiel z celku CO2 Podiel z celku 

[MWh/rok] [%] [t/rok] [%] 

Odpadné teplo z AE 254 347,526 24,30% 5 086,951 2,86% 

Kvapalné palivá 167 703,278 16,02% 43 149,018 24,29% 

Zemný plyn 598 655,763 57,19% 120 928,464 68,07% 

Pevné palivá 17 736,721 1,69% 6 364,298 3,58% 

Elektrina 8 400,596 0,80% 2 116,950 1,19% 

Celkom 1 046 843,884 100,00% 177 645,680 100,00% 

Graf 2  Spotreba energie z hľadiska palív/energie 
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Graf 3  Percentuálny podiel spotreby energie z hľadiska palív/energie 

 

 

Graf 4  Produkcia emisií CO2 z hľadiska typu paliva/energie 
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Graf 5  Percentuálny podiel produkcie emisií CO2 z hľadiska typu paliva/energie 

 

Tabuľka 3  Prehľad spotreby energie a tvorby emisií CO2 z hľadiska typu sektora 

Identifikátor 
Spotreba Podiel z celku CO2 

Podiel z 
celku 

Vyčíslený 
potenciál 
úspory 

produkcie 
emisií CO2

1 

Percentuálny 
potenciál úspory 
produkcie emisií 

CO2 voči 
produkcií emisií 
v danom sektore 

Cieľ zníženia 
produkcie 

emisií CO2 do 
roku 2027 pre 
mesto Trnava 

 

[MWh/rok] [%] [t/rok] [%] [t/rok] [%] [%]  

Budovy miestnej samosprávy 25 735,979 2,46% 2 906,052 1,64% 1 482,09 51,00% 

10,00% 

 

Verejné osvetlenie 3 256,850 0,31% 820,726 0,46% 573,24 69,80%  

Budovy na bývanie 210 750,829 20,13% 19 685,017 11,08% 3 543,30 18,00%  

Priemysel 527 726,748 50,41% 109 514,465 61,65% 46 165,24 42,20%  

Terciárna sféra2 114 590,773 10,95% 2 291,815 1,29% 
Zahrnutá v iných 

sektoroch 
Zahrnuté v iných 

sektoroch 
 

Vozový park miestnej samosprávy 5 144,877 0,49% 1 343,731 0,76% 

7 507,29 17,70% 

 

Verejná doprava – Mestská hromadná 
doprava 

3 822,931 0,37% 923,253 0,52%  

Osobné automobily 99 240,13 9,48% 25 324,43 14,26%  

Motorky 232,64 0,02% 57,93 0,03%  

Úžitkové vozidlá a hromadná doprava 
mimo MHD 

56 342,12 5,38% 14 778,27 8,32%  

Celkom 1 046 843,884 100,00% 177 645,680 100,00% 59 271,16 33,40%3  

  

 
1 Vyčíslený potenciál nezohľadňuje prínos adaptačných opatrení na zmenu klímy a organizačné opatrenia, ktoré ešte prispejú k zníženiu emisií 
v ovzduší. 
2 Spotreba zo systému centrálneho zásobovania teplom. 
3 Celkový potenciál zníženia produkcie emisií CO2 
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Graf 6  Spotreba energie z hľadiska typu sektora 

 

Graf 7  Percentuálny podiel spotreby energie z hľadiska typu sektora 

 

Graf 8  Produkcia emisii CO2 z hľadiska typu sektora 
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Graf 9  Percentuálny podiel produkcie emisii CO2 z hľadiska typu sektora 

 

Graf 10  Porovnanie analyzovaných sektorov z hľadiska spotreby energie a produkcie emisii 
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5. NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA 

Metodika nízkouhlíkovej stratégie vychádza z odporúčaného rozsahu pre vypracovanie 

nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti a jej štruktúra je nasledovná: 

BUDOVY MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 

• Budovy škôl a školských zariadení 

• Administratívne budovy 

• Budovy nemocníc, zdravotníckych a  

sociálnych zariadení 

• Kultúrne budovy 

• Športové haly a i. budovy určené na šport 

• Iné budovy 

BUDOVY NA BÝVANIE 

• Budovy na bývanie  

(rodinné domy, bytové domy) 

VEREJNÉ OSVETLENIE 

 

TEPELNÁ ENERGETIKA A PRIEMYSEL 

 

OPATRENIA PRE VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 

 

DOPRAVA 

• Vozidlá miestnej samosprávy 

• Mestská hromadná doprava 

• Súkromná doprava 

SMART CITY 

 

ZMENA KLÍMY 

 

PLÁNOVANIE, REGULÁCIA A PRÁCA S VEREJNOSŤOU 
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5.1. SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 
• geografická poloha (blízkosť hlavného mesta 

a hraničných priechodov) 

• dobré dopravné napojenie (diaľnica, železnica) 

• vybudovaný obchvat mesta 

• priaznivé podnikateľské prostredie 

• diverzifikovaná štruktúra priemyslu 

• existujúce inštitúcie vývoja a výskumu 

• rozvíjajúce sa mesto 

• výstavba developerských projektov 

• dobrá vzdelanostná úroveň obyvateľstva 

• rast priemernej hrubej mesačnej mzdy 

• využívanie nízko emisnej energie v CZT 

• rozvíjajúca sa tepelná energetika v meste 

• horúcovodná tepelná sieť rozvodov po rekonštrukcii 

• ambiciózna samospráva 

• existencia priestorov pre rekreačné aktivity 

• obnovené verejné priestory 

• starostlivosť a výsadba stromov a záhonov 

• samospráva reaguje na negatívne dopady zmeny klímy 
adaptačnými a mitigačnými opatreniami 

• bohatý pamiatkový a historický fond budov 

• väčšina bytového fondu v hromadnej bytovej výstavbe 
je zateplená 

• rozvíjajúca sa cyklodoprava 

• vozový park miestnej samosprávy tvoria elektromobily 

 
• odliv pracovníkov do Bratislavy 

• slabá inovačná kapacita podnikov 

• využívanie emisných palív v priemysle (napr. koks 
čiernouhoľný, vykurovacie oleje) 

• nízke poplatky za emisné zdroje znečisťovania 

• nedostatočná motivácia prechodu z emisných zdrojov 
na OZE 

• zastarané zariadenia na výrobu tepla  
(teplovodné kotly, gamatky a pod.) 

• nedostatočná obnova budov miestnej samosprávy 

• sťažená obnova budov spôsobená ich historickou 
a pamiatkovou hodnotou 

• rozširovanie zastavaného územia na úkor 
poľnohospodárskej pôdy 

• vysoká tvorba odpadu (skládkovanie) 

• verejné osvetlenie tvoria prevažne sodíkové výbojky 

PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 

• možnosti čerpania externých finančných zdrojov z EÚ 

• potenciál zníženia produkcie CO2 v meste 

• pripájanie nových odberateľov na CZT 

• zvýšenie podielu OZE ako doplnkový zdroj 

• náhrada emisných palív za nízkoemisné / bezemisné 

• energetické zhodnocovanie odpadov 

• tvorba nových polozapustených kontajnerových stojísk 

• vypracovanie energetických auditov budov miestnej 
samosprávy a vereného osvetlenia 

• obmena verejného osvetlenia za LED technológiu 

• zníženie energetickej náročnosti budov miestnej 
samosprávy 

• budovanie demonštračných budov 

• vybudovanie mestského envirocentra 

• revitalizácia vnútroblokov, mestských blokov 
a verejných priestorov (napr. Štefánikova, 
Koniarekova, Spartakovská, T. Tekela, A. Kubinu 
a iné) 

• revitalizácia krajiny k zvýšeniu ekologickej stability 
územia (napr. Zeleneč, Medziháj a iné) 

• budovanie priepustných povrchov 

• budovanie studní 

• zber a sekundárne využívanie dažďovej vody 

• budovanie väčšieho množstva zelených striech 

• zavádzanie SMART prvkov 

• postupný prechod z fosílnych palív v doprave na 
elektromobilitu (príp. Vodík a pod.) 

 

• starnutie obyvateľstva 

• zlá dostupnosť bývania 

• zvyšovanie cien nehnuteľností 

• zvyšovanie cien energii 

• zvyšovanie cien stavebných materiálov 

• odpájanie sa odberateľov od CZT 

• nestabilnosť OZE 

• dlhá ekonomická návratnosť z investície do OZE 
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5.2. KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA 

Komunikácia v kontexte nízkouhlíkovej stratégie je základným prostriedkom k dosiahnutiu 

informovanosti a motivácie zainteresovaných strán. Nastavenie vhodnej stratégie by malo zabezpečiť 

plnenie cieľov nízkouhlíkovej stratégie. Pri navrhnutí komunikačnej stratégie bolo prihliadnuté na 

finančné možnosti miestnej samosprávy. Komunikačná stratégia zjednodušuje interakcie medzi 

zainteresovanými stranami, s potencionálnymi partnermi na základe jasne definovanej a konkrétnej 

komunikačnej a informačnej platformy.  

Komunikačná stratégia samosprávy s producentami emisií CO2 by mala obsahovať nasledujúce 

aspekty: 

• špecifikácia informácie, ktorá by mala byť posunutá ďalej, a aký efekt má vyvolať, 

• informovanie cieľovej skupiny, ktorej je informácia určená, 

• vytvorenie súboru ukazovateľov určených pre hodnotenie dopadov komunikovanej informácie, 

• špecifikácia najvhodnejších komunikačných kanálov, 

• špecifikácia plánovania a rozpočtu. 

Požadovaný výstup by mal byť v takej forme, aby čo najzrozumiteľnejšie definoval požiadavky vedúce 

k zníženiu emisií CO2 na území mesta Trnava. Cieľovou skupinou sú všetci aktéri, ktorí vytvárajú 

emisie CO2 na území mesta. Jedná sa predovšetkým o obyvateľov mesta, podnikateľské subjekty 

zabezpečujúce služby v meste a iné. Vhodnými komunikačnými kanálmi sú: úradná tabuľa mesta, 

webová stránka mesta, sociálne siete mesta, miestne periodiká, osobné stretnutia s občanmi mesta a iné. 

Komunikačná stratégia je plánovaná počas celej doby trvania krátkodobých a strednodobých opatrení 

vyplývajúcich z Nízkouhlíkovej stratégie mesta. Rozpočet realizovanej komunikačnej stratégie 

vychádza z finančných možností mesta. Komunikačná stratégia by nemala zaťažiť rozpočet 

samosprávy, je realizovaná jeho zamestnancami, prípadne inými subjektami. Spoločenské akcie 

a stretnutia s občanmi sú zabezpečené internými kapacitami v priestoroch samosprávy. Cenové náklady 

na reklamu a tlač propagačných materiálov sa nevyčíslujú, nakoľko podliehajú prípadnému verejnému 

obstarávaniu a presné definovanie ceny nie je možné. Ukazovateľmi úspešnosti komunikačnej stratégie 

môžu byť: počet účastníkov na seminári, kvantitatívne a kvalitatívne prieskumy, návštevnosť 

internetových stránok, blogov, spätná väzba, osobné dotazy, e-mailové dotazy, prieskumy, percentuálne 

vyjadrenie plnenia cieľov stratégie vyplývajúcich z realizovanej monitorovacej inventúry emisií, ktorá 

v pravidelných intervaloch hodnotí stav emisií na území mesta. Monitorovacia inventúra emisií 

vychádza z východiskovej inventúry emisií. 
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NAJVHODNEJŠIE KOMUNIKAČNÉ KANÁLY 

Úradná tabuľa mesta Trnava 

Úradná tabuľa je v meste Trnava vo fyzickej ale aj elektronickej verzii. Prístup k informáciám 

publikovaných Mestom Trnava je možný prostredníctvom elektronickej služby Elektronická úradná 

tabuľa: https://www.trnava.sk/sk/clanok/cuet. Prístup na Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu je 

možný aj na stránkach www.slovensko.sk, kde po výbere „elektronická úradná tabuľa“ prostredníctvom 

tlačidla umiestneného na titulnej stránke portálu bude návštevník presmerovaný na úvodnú stránku 

CUET. Tu môže definovať vlastné výberové kritéria. Nakoľko je tento komunikačný kanál v rámci 

mesta bezplatne používaný a má k nemu prístup takmer každý obyvateľ, mohol by byť využitý v rámci 

komunikácie tém týkajúcich sa obsahu nízkouhlíkovej stratégie. 

 

Webová stránka mesta Trnava 

Na internetovej stránke: https://www.trnava.sk odporúčame duplicitne zverejňovať všetky informácie 

týkajúce sa nízkouhlíkovej stratégie, ktoré boli vopred zverejnené na úradnej tabuli, prípadne na 

sociálnych sieťach. 

 

Sociálne siete mesta Trnava 

Sociálne siete sú rýchlym prostriedkom komunikácie medzi samosprávou a obyvateľmi, s vysokým 

dosahom a možnými interakciami oboch strán. Mesto Trnava využíva sociálne siete Facebook 

a Instagram. Využitie online marketingu môže ešte navýšiť dosah informovanosti smerom k tým, ktorí 

by mali byť informovaní. 

 

Mobilná aplikácia 

Aplikácia SMART Trnava je aplikáciou, v ktorej má samospráva možnosť informovať svojich občanov 

o aktuálnom dianí v meste. Výhodou aplikácie je možnosť jej inštalácie pre OS Android a iOS, pričom 

užívateľ má možnosť povoliť prichádzajúce notifikácie, čím je okamžite informovaný. Pozitívom 

aplikácie je taktiež možnosť zamerania na určitú cieľovú skupinu, či už na oblasť celého mesta alebo 

len danú mestskú časť. Mobilnú aplikáciu si môžu záujemcovia stiahnuť priamo v svojich smartfónoch. 
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KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA

ÚRADNÁ TABUĽA 
MESTA

WEBOVÁ 
STRÁNKA MESTA

SOCIÁLNE SIETE 
MESTA

MOBILNÁ 
APLIKÁCIA

NOVINKY Z 
RADNICE

STRETNUTIA S 

OBYVATEĽMI MESTA

Novinky z radnice 

Mesto Trnava vydáva Novinky z radnice ako mesačník (10 krát do roka) v náklade približne 5 000 ks. 

Vydavateľ publikuje v Novinkách z radnice autorské príspevky šéfredaktora a zamestnancov mestského 

úradu, pričom prijíma aj príspevky občanov, štatutárnych zástupcov mestských organizácií a 

obchodných spoločností a iných inštitúcií.  

 

Stretnutia s obyvateľmi mesta Trnava 

Stretnutia s občanmi by mali prebiehať prostredníctvom verejných zasadnutí mestského zastupiteľstva, 

ako aj neformálnou cestou prostredníctvom akcii organizovaných samosprávou, ale taktiež je prínosná 

angažovanosť neziskových organizácií. 

 

 

 

 

 

 



  

BUDOVY MIESTNEJ 
SAMOSPRÁVY 

 

BUDOVY ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY 

BUDOVY NEMOCNÍC, ZDRAVOTNÍCKYCH A SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ 

KULTÚRNE BUDOVY 

ŠPORTOVÉ HALY A INÉ BUDOVY URČENÉ NA ŠPORT 

INÉ BUDOVY 
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5.3. BUDOVY MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 

V rámci analýzy budov miestnej samosprávy je posudzovaných 116 subjektov. Tieto subjekty sú 

tvorené zo sústavy viacerých budov, ktoré sú navzájom prepojené, prípadne samostatne stojace v rámci 

jedného areálu. V niektorých častiach analýzy boli vyňaté tie budovy, ktoré spotrebúvali energiu iba na 

technologické (výrobné) účely, prípadne si náklady hradil nájomca individuálne. Posudzovanými 

skupinami budov sú: budovy škôl a školských zariadení, administratívne budovy, budovy nemocníc, 

zdravotníckych a sociálnych zariadení, kultúrne budovy, športové haly a iné budovy určené na šport 

a iné budovy. Dominantnou kategóriou budov miestnej samosprávy sú budovy škôl a školských 

zariadení, ktoré sú vo svojom celku aj najväčším spotrebičom energie.  

Zásobovanie teplom v budovách miestnej samosprávy je prevažne diaľkovou formou, prostredníctvom 

primárnych a sekundárnych rozvodov s výrobou tepla u externého výrobcu tepla. Najvyužívanejšou 

energiou v budovách miestnej samosprávy je jadrová energia, ktorá slúži k výrobe elektriny v AE 

Jaslovské Bohunice, pričom v tomto procese dochádza k vzniku odpadného tepla, ktoré slúži aj 

k vykurovaniu týchto objektov (nákup tepla z VS EBO, distribúcia tepla prostredníctvom tepelných 

rozvodov TAT, a.s.). Jadrová energia je z pohľadu nízkouhlíkovej stratégie považovaná za nízko emisnú 

energiu. Zvyšné budovy si teplo vyrábajú individuálne, a to prostredníctvom kotlov na zemný plyn, 

plynových kachieľ, ojedinele elektrickým kotlom, elektrickými konvektormi a pod. V zanedbateľnej 

miere je ako doplnkové palivo využívané palivové drevo, pričom množstvo spotrebovanej suroviny sa 

neeviduje. Okrem spotreby zemného plynu určeného na vykurovanie, spotrebúva väčšina 

z posudzovaných budov zemný plyn na prevádzkové účely, predovšetkým varenie. Elektrina je okrem 

vykurovania spotrebúvaná elektrickými spotrebičmi a svietením. 

Celková merná plocha budov miestnej samosprávy predstavuje 206 704 m2 s celkovou priemernou 

ročnou spotrebou tepla 18 839 MWh a priemernou ročnou spotrebou elektriny 5 129 MWh. Vypočítaná 

priemerná ročná merná spotreba tepla je 0,106 MWh/m2, a priemerná ročná merná spotreba elektriny 

0,060 MWh/m2 čo predstavuje dobrý celkový energetický stav budov miestnej samosprávy4. Najväčšími 

spotrebičmi tepla v rámci kategórii budov sú budovy škôl a školských zariadení (9 121 MWh), čo je 

spôsobené predovšetkým veľkou mernou plochou týchto budov (101 005 m2). Realizáciou 

racionalizačných opatrení je možné teda docieliť aj najvyššie zníženie spotreby energie. Merná 

prepočítaná spotreba tepla je najvyššia v budovách nemocníc, zdravotníckych a sociálnych zariadení 

(0,144 MWh/m2), čo je spôsobené najmä ich účelom a prevádzkou. Spotreba elektriny je najvýraznejšia 

v športových halách a iných budovách určených na šport (1 612 MWh). Merná prepočítaná spotreba 

elektriny je najvyššia v prípade iných budov (0,228 MWh/m2). 

Faktorom nepriaznivo vplývajúcim na spotrebu energie sú: spôsob prevádzky budovy, chýbajúce 

racionalizačné opatrenia vedúce k energetickej efektívnosti budov (obvodové plášte budov/striech sú 

 
4 Budovy miestnej samosprávy v meste Trnava vykazujú nižšie vypočítané merné spotreby tepla než sú priemerné normované hodnoty spotreby 
tepla. Dôležitým faktorom priaznivo vplývajúcim na tieto hodnoty sú najmä klimatické podmienky v meste Trnava (počet dennostupňov a i.) 
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bez zateplenia, na budovách sú pôvodné transparentné konštrukcie bez dostatočnej izolácie, zastaraná 

zdravotechnika, nízkoúčinné plynové kotly, budovy bez hydraulického vyregulovania sústavy, 

nefunkčné termoregulačné ventily, chýbajúce pomerové rozdeľovače tepla, ak má zmysel teplo 

rozpočítavať medzi viacerých spotrebiteľov). Časť objektov si vyžaduje obnovu, ktorá by znížila ich 

energetickú náročnosť, zvýšila energetickú efektívnosť, čo by malo za následok nižšiu produkciu emisií 

CO2 na území mesta. Cieľom obnovy budov je aj zabezpečenie súčasných štandardov pracovnej pohody 

a zabezpečenie kvalitného pracovného, vzdelávacieho alebo voľnočasového prostredia. Návrhy opatrení 

sú v súlade so zákonmi a platnými normami Slovenskej republiky. 

Tabuľka 4  Energetická bilancia v budovách miestnej samosprávy 

Kategória budov 

Merná 
plocha 

Priemerná 
spotreba 

tepla 

Priemerná 
merná 

spotreba 
tepla 

Priemerná 
spotreba 

odpadného 
tepla 

Priemerná 
spotreba 
zemného 

plynu 

Priemerná 
spotreba 
elektriny 

Priemerná 
merná 

spotreba 
elektriny 

m2 MWh MWh/m2 MWh MWh MWh MWh/m2 

Budovy škôl a školských zariadení 101 004,720 9 120,975 0,126 6 269,409 3 227,769 737,068 0,008 

Administratívne budovy 33 224,560 2 966,659 0,101 2 153,671 1 731,008 664,062 0,018 

Budovy nemocníc, zdravotníckych a sociálnych zariadení 28 223,000 3 683,012 0,144 3 310,203 537,169 1 014,260 0,021 

Kultúrne budovy 5 173,000 406,647 0,072 406,647 216,201 100,000 0,030 

Športové haly a iné budovy určené na šport 27 086,000 2 055,676 0,125 1 501,295 611,835 1 611,583 0,053 

Iné budovy 11 993,030 606,518 0,066 364,700 276,822 1 002,279 0,228 

Celkom 206 704,310 18 839,485 ⌀	0,106 14 005,924 6 600,804 5 129,252  ⌀	0,060 

Graf 11  Energetická bilancia v budovách miestnej samosprávy 

 

Graf 12  Percentuálny pomer využitia energie v budovách miestnej samosprávy 
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BUDOVY ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 

Tabuľka 5  Spotreba tepla v budovách škôl a školských zariadení 

Názov budovy Adresa objektu 

Merná 
plocha 

⌀ ⌀ 

Celková ročná 
priemerná 

spotreba tepla 

Priemerná merná 
spotreba tepla na 

vykurovanie 

m2 MWh MWh/m2 

Centrum ŠPP, Čajkovského 55 Čajkovského 55, Trnava 894,00 102,250 0,112 

Detské jasle, Hodžova 38 Hodžova 38, Trnava 1 056,00 194,032 0,151 

MŠ Hodžova 40 Hodžova 40, Trnava 904,62 220,250 0,225 

MŠ Meduška, Dedinská 27 Dedinská 27, Trnava - Modranka 796,45 nezistené nezistené 

MŠ T. Tekela 1 T.Tekela 1, Trnava 3 528,00 241,528 0,059 

MŠ V Jame 27 V Jame 27, Trnava 3 780,00 248,657 0,060 

ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 A. Kubinu 34, Trnava 6 600,00 585,837 0,086 

ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, EP MŠ Ružindolská 8 Ružindolská 8, Trnava 650,00 72,456 0,096 

ZŠ s MŠ Atómová 1 Atómová 1, Trnava 7 638,00 591,868 0,076 

ZŠ s MŠ Atómová 1, EP MŠ Okružná 19 Okružná 19, Trnava 1 045,00 135,752 0,111 

ZŠ s MŠ Atómová 1, EP MŠ Okružná 27 Okružná 27, Trnava 754,00 159,020 0,199 

ZŠ s MŠ Gorkého 21, EP MŠ Jiráskova 25 Jiráskova 25, Trnava 1 412,00 285,073 0,193 

ZŠ s MŠ Gorkého 21, EP MŠ Limbová 4 Limbová 4, Trnava 2 081,00 234,990 0,102 

ZŠ s MŠ Gorkého 21, novostavba M. Gorkého 21, Trnava 927,00 neposudzuje sa neposudzuje sa 

ZŠ s MŠ I. Krasku 29 I. Krasku 29, Trnava 2 740,00 363,451 0,126 

ZŠ s MŠ J. Bottu 27 J. Bottu 27, Trnava 11 023,00 579,039 0,051 

ZŠ s MŠ J. Bottu 27, EP MŠ Botanická 12 Botanická 12, Trnava 607,83 158,890 0,244 

ZŠ s MŠ J. Bottu 27, EP MŠ L. V. Beethovena 16 L. van Beethovena 16, Trnava 808,16 226,586 0,263 

ZŠ s MŠ K. Mahra 11, EP MŠ Čajkovského 28 Čajkovského 28, Trnava 849,00 200,900 0,218 

ZŠ s MŠ M. Gorkého 21 M. Gorkého 21, Trnava 7 062,00 646,324 0,089 

ZŠ s MŠ Nám. SUT 15 Námestie slovenského učeného tovarišstva 15 5 405,00 564,110 0,101 

ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, EP MŠ Ľudová 27 Ľudová 27, Trnava 800,00 115,657 0,133 

ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, EP MŠ Murgašova 13 Murgašova 13, Trnava 2 374,00 125,970 0,049 

ZŠ s MŠ Spartakovská 5 Spartakovská 5,Trnava 7 699,66 458,637 0,060 

ZŠ s MŠ Spartakovská 5, EP MŠ Spartakovská 6 Spartakovská 6, Trnava 2 455,00 247,132 0,092 

ZŠ s MŠ Spartakovská 5, EP MŠ V jame 3 V jame 3, Trnava 9 500,00 657,325 0,060 

ZŠ s MŠ Vančurova 38 Vančurova 38, Trnava 4 500,00 579,933 0,124 

ZŠ s MŠ Vančurova 38, EP MŠ Narcisova 2 Narcisova 2, Trnava 400,00 189,050 0,433 

ZŠ s MŠ Vančurova 38, EP MŠ Spartakovská 10 Spartakovská 10, Trnava 1 490,00 135,844 0,086 

ZŠ s MŠ, K. Mahra 11 K. Mahra 11, Trnava 7 617,00 446,610 0,056 

ZŠ s MŠ, K. Mahra 11, EP MŠ K. Mahra 9 K. Mahra 9, Trnava 1 108,00 151,969 0,119 

ZUŠ M. Schneidera-Trnavského Štefánikova 2, Trnava 2 500,00 201,839 0,075 

Graf 13  Spotreba tepla v budovách škôl a školských zariadeniach 
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Graf 14  Merná spotreba tepla na vykurovanie v budovách škôl a školských zariadeniach 

 

Tabuľka 6  Zariadenia na výrobu tepla v budovách škôl a školských zariadení 
 

Názov budovy 
Diaľkové zásob. 

teplom 
Typ zariadenia na 

výrobu tepla 

Značka zariadenia 
na 

 výrobu tepla 

Rok výroby 
zariadenia na 
výrobu tepla 

Výkon zariadenia 
na výrobu tepla 

Účinnosť 
zariadenia na 
výrobu tepla 

Centrum ŠPP, Čajkovského 55 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Detské jasle, Hodžova 38 nie 
kondenzačný kotol na 

ZP 
2x Immergas bližšie 

neurčený 
2017 1x 49,4 kW 107% 

MŠ Hodžova 40 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

MŠ Meduška, Dedinská 27 nie teplovodný kotol na ZP 
Protherm 1x40 

KLO, 2x50 KLO 
2001 1x 42 kW 91% 

MŠ T. Tekela 1 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

MŠ V Jame 27 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené 

ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, EP MŠ Ružindolská 8 nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené 

ZŠ s MŠ Atómová 1 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ Atómová 1, EP MŠ Okružná 19 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ Atómová 1, EP MŠ Okružná 27 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ Gorkého 21, EP MŠ Jiráskova 25 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ Gorkého 21, EP MŠ Limbová 4 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ Gorkého 21, novostavba nie OZE - TČ vzduch-voda 3x Vitocal 200-S 2017 3x 10,5 kW 90% 

ZŠ s MŠ I. Krasku 29 nie 
kondenzačný kotol na 

ZP 
Protherm 85 KLO 

Grizzly 
2005 1x 59 kW 91% 

ZŠ s MŠ J. Bottu 27 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ J. Bottu 27, EP MŠ Botanická 12 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ J. Bottu 27, EP MŠ L. V. Beethovena 
16 

áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ K. Mahra 11, EP MŠ Čajkovského 
28 

nie CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ M. Gorkého 21 nie teplovodný kotol na ZP 
2x Viessmann. 

Vitod., 1x Immergas 
2x 2011,  
1x 1991 

1x 350 kW, 1x 150 
kW, 1x 23,2 kW 

90% 

ZŠ s MŠ Nám. SUT 15 áno teplovodný kotol na ZP 1x Protherm 30PLO 2003 1x 26 kW 91% 

ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, EP MŠ Ľudová 27 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, EP MŠ Murgašova 13 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ Spartakovská 5 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ Spartakovská 5, EP MŠ 
Spartakovská 6 

áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ Spartakovská 5, EP MŠ V jame 3 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ Vančurova 38 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZŠ s MŠ Vančurova 38, EP MŠ Narcisova 2 nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené 

ZŠ s MŠ Vančurova 38, EP MŠ Spartakovská 
10 

áno 
kondenzačný kotol na 

ZP 
1x Modulux ext 2019 1x 150 kW 107% 

ZŠ s MŠ, K. Mahra 11 nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené 

ZŠ s MŠ, K. Mahra 11, EP MŠ K. Mahra 9 nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené 

ZUŠ M. Schneidera-Trnavského nie 
kondenzačný kotol na 

ZP 
3x Buderus 
Logamax 

2x 2017,  
1x 2018 

2x 45 kW, 1x 24 
kW 

99% 
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Tabuľka 7  Spotreba elektriny v budovách škôl a školských zariadení 

Názov budovy Adresa objektu 

Merná 
plocha 

⌀ ⌀ 

Celková 
ročná 

priemerná 
spotreba 
elektriny 

Priemerná 
merná 

spotreba 
elektriny 

m2 MWh MWh/m2 

MŠ Hodžova 40 Hodžova 40, Trnava 904,62 11,696 0,013 

Centrum ŠPP, Čajkovského 55 Čajkovského 55, Trnava 894,00 3,950 0,004 

Detské jasle, Hodžova 38 Hodžova 38, Trnava 1 056,00 6,276 0,006 

MŠ Meduška, Dedinská 27 Dedinská 27, Trnava - Modranka 796,45 nezistené nezistené 

MŠ T. Tekela 1 T. Tekela 1, Trnava 3 528,00 15,676 0,004 

MŠ V Jame 27 V Jame 27, Trnava 3 780,00 15,678 0,004 

ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 A. Kubinu 34, Trnava 6 600,00 67,658 0,010 

ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, EP MŠ Ružindolská 8 Ružindolská 8, Trnava 650,00 4,562 0,007 

ZŠ s MŠ Atómová 1 Atómová 1, Trnava 7 638,00 33,039 0,004 

ZŠ s MŠ Atómová 1, EP MŠ Okružná 19 Okružná 19, Trnava 1 045,00 22,247 0,021 

ZŠ s MŠ Atómová 1, EP MŠ Okružná 27 Okružná 27, Trnava 754,00 9,648 0,013 

ZŠ s MŠ Gorkého 21, EP MŠ Jiráskova 25 Jiráskova 25, Trnava 1 412,00 9,417 0,007 

ZŠ s MŠ Gorkého 21, EP MŠ Limbová 4 Limbová 4, Trnava 2 081,00 10,087 0,005 

ZŠ s MŠ Gorkého 21, novostavba M. Gorkého 21, Trnava 927,00 3,010 0,003 

ZŠ s MŠ I. Krasku 29 I. Krasku 29, Trnava 2 740,00 11,612 0,004 

ZŠ s MŠ J. Bottu 27 J. Bottu 27, Trnava 11 023,00 39,928 0,004 

ZŠ s MŠ J. Bottu 27, EP MŠ Botanická 12 Botanická 12, Trnava 607,83 3,433 0,006 

ZŠ s MŠ J. Bottu 27, EP MŠ L. V. Beethovena 16 L. van Beethovena 16, Trnava 808,16 9,700 0,012 

ZŠ s MŠ K. Mahra 11, EP MŠ Čajkovského 28 Čajkovského 28, Trnava 849,00 9,464 0,011 

ZŠ s MŠ M. Gorkého 21 M. Gorkého 21, Trnava 7 062,00 70,760 0,010 

ZŠ s MŠ Nám. SUT 15 Námestie slovenského učeného tovarišstva 15 5 405,00 47,922 0,009 

ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, EP MŠ Ľudová 27 Ľudová 27, Trnava 800,00 3,046 0,004 

ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, EP MŠ Murgašova 13 Murgašova 13, Trnava 2 374,00 7,939 0,003 

ZŠ s MŠ Spartakovská 5 Spartakovská 5,Trnava 7 699,66 98,632 0,013 

ZŠ s MŠ Spartakovská 5, EP MŠ Spartakovská 6 Spartakovská 6, Trnava 2 455,00 61,177 0,025 

ZŠ s MŠ Spartakovská 5, EP MŠ V jame 3 V jame 3, Trnava 9 500,00 60,791 0,006 

ZŠ s MŠ Vančurova 38 Vančurova 38, Trnava 4 500,00 35,755 0,008 

ZŠ s MŠ Vančurova 38, EP MŠ Narcisova 2 Narcisova 2, Trnava 400,00 5,912 0,015 

ZŠ s MŠ Vančurova 38, EP MŠ Spartakovská 10 Spartakovská 10, Trnava 1 490,00 6,567 0,004 

ZŠ s MŠ, K. Mahra 11 K. Mahra 11, Trnava 7 617,00 28,312 0,004 

ZŠ s MŠ, K. Mahra 11, EP MŠ K. Mahra 9 K. Mahra 9, Trnava 1 108,00 6,603 0,006 

ZUŠ M. Schneidera-Trnavského Štefánikova 2, Trnava 2 500,00 16,575 0,007 

Graf 15  Priemerná ročná spotreba elektriny v budovách škôl a školských zariadení 
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Graf 16  Priemerná merná spotreba elektriny v budovách škôl a školských zariadení 
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Tabuľka 8  Racionalizačné opatrenia v budovách škôl a školských zariadení 

 

Názov budovy Adresa objektu 
Zateplenie obvodového 

plášťa budovy 
Obnova strechy 

zateplením 

Výmena otvorových 

konštrukcií za 

izolačné 

Ekvitermická 
regulácia 

Termoregulačné 

hlavice na 
vykurovacích 

telesách 

Pomerové 

rozdeľovače 

vnútornej teploty 

Hydraulické 

vyregulovanie 
vykurovacej 

sústavy 

 

 

Centrum ŠPP, Čajkovského 55 Čajkovského 55, Trnava áno nie áno nie áno nie nie  

Detské jasle, Hodžova 38 Hodžova 38, Trnava nie nie áno áno áno nie áno  

MŠ Hodžova 40 Hodžova 40, Trnava nie áno áno nie áno nie áno  

MŠ Meduška, Dedinská 27 Dedinská 27, Trnava - Modranka áno áno áno áno áno nie nie  

MŠ T. Tekela 1 T.Tekela 1, Trnava nie nie áno nie áno nie áno  

MŠ V Jame 27 V Jame 27, Trnava nie áno áno nie áno nie nie  

ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 A. Kubinu 34, Trnava nie čiastočne áno áno áno nie nie  

ZŠ s MŠ A. Kubinu 34, EP MŠ Ružindolská 8 Ružindolská 8, Trnava nie áno áno áno áno nie nie  

ZŠ s MŠ Atómová 1 Atómová 1, Trnava nie nie áno nie áno nie nie  

ZŠ s MŠ Atómová 1, EP MŠ Okružná 19 Okružná 19, Trnava nie nie áno nie nie nie nie  

ZŠ s MŠ Atómová 1, EP MŠ Okružná 27 Okružná 27, Trnava nie nie áno nie nie nie nie  

ZŠ s MŠ Gorkého 21, EP MŠ Jiráskova 25 Jiráskova 25, Trnava nie čiastočne nie áno áno nie nie  

ZŠ s MŠ Gorkého 21, EP MŠ Limbová 4 Limbová 4, Trnava áno nie nie áno áno nie nie  

ZŠ s MŠ Gorkého 21, novostavba M. Gorkého 21, Trnava áno áno áno áno áno nie áno  

ZŠ s MŠ I. Krasku 29 I. Krasku 29, Trnava nie áno áno áno áno nie áno  

ZŠ s MŠ J. Bottu 27 J. Bottu 27, Trnava nie nie áno áno áno nie nie  

ZŠ s MŠ J. Bottu 27, EP MŠ Botanická 12 Botanická 12, Trnava nie nie áno čiastočne áno nie nie  

ZŠ s MŠ J. Bottu 27, EP MŠ L. V. Beethovena 16 L. van Beethovena 16, Trnava nie nie áno čiastočne áno nie nie  

ZŠ s MŠ K. Mahra 11, EP MŠ Čajkovského 28 Čajkovského 28, Trnava nie nie áno áno áno nie nie  

ZŠ s MŠ M. Gorkého 21 M. Gorkého 21, Trnava čiastočne nie nie áno áno nie áno  

ZŠ s MŠ Nám. SUT 15 Námestie slovenského učeného tovarišstva 15 nie čiastočne áno nie áno áno nie  

ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, EP MŠ Ľudová 27 Ľudová 27, Trnava nie nie áno nie áno nie nie  

ZŠ s MŠ Nám. SUT 15, EP MŠ Murgašova 13 Murgašova 13, Trnava nie nezistené áno nezistené nezistené nie nie  

ZŠ s MŠ Spartakovská 5 Spartakovská 5,Trnava áno áno áno áno áno nie áno  

ZŠ s MŠ Spartakovská 5, EP MŠ Spartakovská 6 Spartakovská 6, Trnava nie nie čiastočne áno áno nie áno  

ZŠ s MŠ Spartakovská 5, EP MŠ V jame 3 V jame 3, Trnava nie nie čiastočne áno čiastočne nie áno  

ZŠ s MŠ Vančurova 38 Vančurova 38, Trnava nie nie áno nie áno nie áno  

ZŠ s MŠ Vančurova 38, EP MŠ Narcisova 2 Narcisova 2, Trnava nie nezistené áno nie áno nie nie  

ZŠ s MŠ Vančurova 38, EP MŠ Spartakovská 10 Spartakovská 10, Trnava nie nie áno nie áno nie nie  

ZŠ s MŠ, K. Mahra 11 K. Mahra 11, Trnava nie nie áno áno áno nie áno  

ZŠ s MŠ, K. Mahra 11, EP MŠ K. Mahra 9 K. Mahra 9, Trnava nie nie áno áno áno nie nie  

ZUŠ M. Schneidera-Trnavského Štefánikova 2, Trnava nie čiastočne áno áno áno nie nie  
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Graf 17  Racionalizačné opatrenia v budovách škôl a školských zariadení 
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ADMINISTRATÍVNE BUDOVY 

Tabuľka 9  Spotreba tepla v administratívnych budovách 

Názov budovy Adresa objektu 
Merná plocha 

⌀ ⌀ 

Celková ročná 
priemerná spotreba 

tepla 

Priemerná merná 
spotreba tepla na 

vykurovanie 

m2 MWh MWh/m2 

NP Mozartova 10 Mozartova 10, Trnava 6 375,25 617,687 0,097 

NP Limbova 3 Limbova 3, Trnava 6 755,24 529,602 0,074 

Radnica, Hlavná 1 Hlavná 1, Trnava 4 172,00 339,667 0,062 

Meštiansky dom, NP Hlavná 5 Hlavná 5, Trnava 1 096,00 107,432 0,087 

NP, J. Slottu 46 J. Slottu 46, Trnava 195,90 nezistené nezistené 

NP, K. Čulena 12 K. Čulena 12, Trnava 1 495,76 120,892 0,072 

NP, K. Mahra 2 K. Mahra 2, Trnava 471,29 0,000 0,000 

NP, K. Mahra 3 K. Mahra 3, Trnava 428,73 0,000 0,000 

NP, Limbova 11 Limbova 11, Trnava 501,49 28,523 0,051 

NP, Okružná 21 Okružná 21, Trnava 107,13 23,391 0,218 

NP Pracháreň, Radlinského 8 Radlinského 8, Trnava 500,00 nezistené nezistené 

NP, Saleziánska 21 Saleziánska 21, Trnava 326,18 37,469 0,114 

NP, Štefánikova 29 Štefánikova 29, Trnava 177,00 69,321 0,324 

NP, Tatrasklo Trhová 2 Trhová 2, Trnava 2 558,20 487,971 0,187 

MsÚ, Trhová 3 Trhová 3, Trnava 5 152,39 328,923 0,060 

NP, Trojičné námestie 11 Trojičné námestie 11, Trnava 400,00 35,036 0,088 

Meštiansky dom, Hlavná 17 Hlavná 17, Trnava 1 574,00 95,492 0,057 

AB, L.V. Beethovena 20 L. V. Beethovena 20, Trnava 688,00 128,630 0,178 

AB, Vančurova 1 Vančurova 1, Trnava 250,00 16,625 0,050 

Graf 18  Spotreba tepla v administratívnych budovách 

 

 

Graf 19  Merná spotreba tepla na vykurovanie v administratívnych budovách 
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Tabuľka 10  Zariadenia na výrobu tepla v administratívnych budovách 

Názov budovy 
Diaľkové 

zásobovanie 
teplom 

Typ zariadenia na výrobu 
tepla 

Značka zariadenia na výrobu 
tepla 

Rok výroby 
zariadenia na 
výrobu tepla 

Výkon 
zariadenia na 
výrobu tepla 

Účinnosť 
zariadenia na 
výrobu tepla 

NP Mozartova 10 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

NP Limbova 3 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Radnica, Hlavná 1 nie 2x NTL teplov. kotol na ZP Viadrus G 27 nezistené 2x 49,5 kW 89% 

Meštiansky dom, NP Hlavná 5 nie Teplov. kotol na ZP 2x Viessmann Vitodens nezistené 2x 35 kW 90% 

NP, J. Slottu 46 nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené 

NP, K. Čulena 12 nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené 

NP, K. Mahra 2 nie paropl. kotolňa paropl. kotolňa paropl. kotolňa paropl. kotolňa paropl. kotolňa 

NP, K. Mahra 3 nie kondenzačný kotol na ZP Panther 25KKO-A 2019 25 kW 107% 

NP, Limbova 11 nie kotol na ZP 1x Baxi 24,7kW Duo Tec C. 2014 25 kW 89% 

NP, Okružná 21 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

NP Pracháreň, Radlinského 8 nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené 

NP, Saleziánska 21 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

NP, Štefánikova 29 nie kotol na ZP Protherm 30 KLZ  26 kW 91% 

NP, Tatrasklo Trhová 2  áno CZT CZT CZT CZT CZT 

MsÚ, Trhová 3 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

NP, Trojičné námestie 11 nie kotol na elektrinu Protherm Ray Raja 18 kW 2015 18 kW nezistené 

Meštiansky dom, Hlavná 17 nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené 

AB, L.V. Beethovena 20 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

AB, Vančurova 1 nie teplovodný kotol na ZP 1x Immergas bližšie neurčený 2015 23,8 kW 89% 

Tabuľka 11  Spotreba elektriny v adminiostratívnych budovách 

Názov budovy Adresa objektu 
Merná plocha 

⌀ ⌀ 

Celková ročná 
priemerná 
spotreba 
elektriny 

Priemerná 
merná spotreba 

elektriny 

m2 MWh MWh/m2 

NP Mozartova 10 Mozartova 10, Trnava 6 375,25 54,368 0,009 

NP Limbova 3 Limbova 3, Trnava 6 755,24 71,621 0,011 

Radnica, Hlavná 1 Hlavná 1, Trnava 4 172,00 103,486 0,025 

Meštiansky dom, NP Hlavná 5           Hlavná 5, Trnava 1 096,00 14,387 0,013 

NP, J. Slottu 46                          J. Slottu 46, Trnava 195,90 0,310 0,002 

NP, K. Čulena 12 K. Čulena 12, Trnava 1 495,76 19,215 0,013 

NP, K. Mahra 2 K. Mahra 2, Trnava 471,29 0,213 0,000 

NP, K. Mahra 3 K. Mahra 3, Trnava 428,73 0,000 0,000 

NP, Limbova 11                              Limbova 11, Trnava 501,49 3,585 0,007 

NP, Okružná 21 Okružná 21, Trnava 107,13 0,795 0,007 

NP Pracháreň, Radlinského 8 Radlinského 8, Trnava 500,00 0,000 0,000 

NP, Saleziánska 21 Saleziánska 21, Trnava 326,18 5,740 0,018 

NP, Štefánikova 29 Štefánikova 29, Trnava 177,00 2,713 0,015 

NP, Tatrasklo Trhová 2                                    Trhová 2, Trnava 2 558,20 87,945 0,034 

MsÚ, Trhová 3 Trhová 3, Trnava 5 152,39 189,742 0,037 

NP, Trojičné námestie 11 Trojičné námestie 11, Trnava 400,00 35,036 0,088 

Meštiansky dom, Hlavná 17 Hlavná 17, Trnava 1 574,00 66,000 0,042 

AB, L.V. Beethovena 20 L. V. Beethovena 20, Trnava 688,00 7,808 0,011 

AB, Vančurova 1 Vančurova 1, Trnava 250,00 1,100 0,004 
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Graf 20  Spotreba elektriny v administratívnych budovách 

 

Graf 21  Merná spotreba elektriny v administratívnych budovách 
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Tabuľka 12  Racionalizačné opatrenia v administratívnych budovách 

Názov budovy Adresa objektu 
Zateplenie obvodového 

plášťa budovy 

Obnova strechy 

zateplením 

Výmena otvorových 

konštrukcií za izolačné 

Ekvitermická 

regulácia 

Termoregulačné 

hlavice na 

vykurovacích 
telesách 

Pomerové 

rozdeľovače 

vnútornej teploty 

Hydraulické 

vyregulovanie 

vykurovacej 
sústavy 

NP Mozartova 10 Mozartova 10, Trnava nie nie čiastočne áno nie nie nie 

NP Limbova 3 Limbova 3, Trnava čiastočne nie čiastočne nie áno nie áno 

Radnica, Hlavná 1 Hlavná 1, Trnava nie nie áno áno áno nie nie 

Meštiansky dom, NP Hlavná 5 Hlavná 5, Trnava nie nie čiastočne áno čiastočne nie nie 

NP, J. Slottu 46 J. Slottu 46, Trnava nie nie nie nie nie nie nie 

NP, K. Čulena 12 K. Čulena 12, Trnava nie nie nie nie nie nie nie 

NP, K. Mahra 2 K. Mahra 2, Trnava nie nie nie nie nie nie nie 

NP, K. Mahra 3 K. Mahra 3, Trnava nie nie nie nie nie nie nie 

NP, Limbova 11  Limbova 11, Trnava nie nie nie nie nie nie nie 

NP, Okružná 21 Okružná 21, Trnava čiastočne nie áno nie áno áno nie 

NP Pracháreň, Radlinského 8 Radlinského 8, Trnava nie nie nie nie nie nie nie 

NP, Saleziánska 21 Saleziánska 21, Trnava nie nie áno nie nezistené nezistené nezistené 

NP, Štefánikova 29 Štefánikova 29, Trnava nie nie áno nie nie nie nie 

NP, Tatrasklo Trhová 2  Trhová 2, Trnava nie nie nie nie čiastočne nie áno 

MsÚ, Trhová 3 Trhová 3, Trnava nie nie (plánuje sa) áno nie áno nie nie 

NP, Trojičné námestie 11 Trojičné námestie 11, Trnava nie nie áno nie áno nie nie 

Meštiansky dom, Hlavná 17 Hlavná 17, Trnava nie nie nie áno áno nie nie 

AB, L.V. Beethovena 20 L. V. Beethovena 20, Trnava áno nie áno nie áno nie nie 

AB, Vančurova 1 Vančurova 1, Trnava áno nezistené áno nie áno nie nie 
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Graf 22  Racionalizačné opatrenia v administratívnych budovách 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2

2

15

Zateplenie obvodového plášťa budovy

Áno Čiastočne Nie

18

1

Obnova strechy zateplením

Áno Čiastočne Nie Nezistené

8

3

8

Výmena otvorových konštrukcii za izolačné

Áno Čiastočne Nie

4

15

Ekvitermická regulácia

Áno Čiastočne Nie

8

2

8

1

Termoreg. hlavice na vykurovacích telesách

Áno Čiastočne Nie Nezistené

1

17

1

Pomerové rozdeľovače vnútornej teploty

Áno Čiastočne Nie Nezistené

2

16

1

Hydraulické vyregulovanie vyk. sústavy

Áno Čiastočne Nie Nezistené



 

strana - 44 - 

BUDOVY NEMOCNÍC, ZDRAVOTNÍCKYCH A SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ 

Tabuľka 13  Spotreba tepla v budovách nemocníc, zdravotníckych a sociálnych zariadení 

Názov budovy Adresa objektu 
Merná plocha 

⌀ ⌀ 

Celková ročná 
priemerná 

spotreba tepla 

Priemerná merná 
spotreba tepla na 

vykurovanie 

m2 MWh MWh/m2 

Rodina (mat. centrum, d. stacionár) Okružná 20, Trnava 506,00 80,000 0,154 

ZOS, Hospodárska 62 Hospodárska 62, Trnava 1 046,00 204,345 0,157 

ZOS, Zariadenie pre núdznych, Coburgova Coburgova 24, Trnava 465,00 150,000 0,258 

Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Mozartova 3, Trnava 1 500,00 251,871 0,154 

Mestská poliklinika, Starohájska 2 Starohájska 2, Trnava 19 000,00 2168,522 0,100 

Denné centrum seniorov, Dedinská 9 Dedinská 9, Trnava - Modranka 231,00 18,464 0,064 

Zariadenie pre seniorov, T. Vansovej 5 T. Vansovej 5, Trnava 5 475,00 809,810 0,120 

Graf 23  Spotreba tepla v budovách nemocníc, zdravot. a soc. zariadení 

 

Graf 24  Merná spotreba tepla na vykurovanie v budovách nemocníc, zdravot. a soc. zariadení 

 

  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Rodina (mat. centrum,
d. stacionár), Okružná

ZOS, Hospodárska 62 ZOS, Zariadenie pre
núdznych, Coburgova

Zdravotné stredisko,
Mozartova 3

Mestská poliklinika,
Starohájska 2

Denné centrum
seniorov, Dedinská 9

Zariadenie pre
seniorov, T. Vansovej 5

[M
W

h
/r

]

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

Rodina (mat. centrum,
d. stacionár), Okružná

ZOS, Hospodárska 62 ZOS, Zariadenie pre
núdznych, Coburgova

Zdravotné stredisko,
Mozartova 3

Mestská poliklinika,
Starohájska 2

Denné centrum
seniorov, Dedinská 9

Zariadenie pre
seniorov, T. Vansovej 5

[M
W

h
/m
2
]



 

strana - 45 - 

Tabuľka 14  Zariadenia na výrobu tepla v budovách nemocníc, zdravot. a soc. zariadení 

Názov budovy 
Diaľkové 

zásobovanie 
teplom 

Typ zariadenia na 
výrobu tepla 

Značka zariadenia na výrobu 
tepla 

Rok výroby 
zariadenia na 
výrobu tepla 

Výkon 
zariadenia na 
výrobu tepla 

Účinnosť 
zariadenia 
na výrobu 

tepla 

Rodina (mat. centrum, d. stacionár) áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ZOS, Hospodárska 62 nie kondenzačný kotol na ZP 2x Immergas bližšie neurčený 2018 73 kW 107% 

ZOS, Zariadenie pre núdznych nie teplovodný kotol na ZP 2x Protherm bližšie neurčený 2015, 2013 35 kW, 44,5 kW 91% 

Zdravotné stredisko, Mozartova 3 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Mestská poliklinika, Starohájska 2 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Denné centrum seniorov, Dedinská 9 nie kondenzačný kotol na ZP 1x Protherm bližšie neurčený nezistené 25,5 kW 107% 

Zariadenie pre seniorov, T. Vansovej 5 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Tabuľka 15  Spotreba elektriny v budovách nemocníc, zdravot. a soc. budovách 

Názov budovy Adresa objektu 
Merná plocha 

⌀ ⌀ 

Celková ročná 
priemerná 

spotreba elektriny 

Priemerná merná 
spotreba elektriny 

m2 MWh MWh/m2 

Rodina (mat. centrum, d. stacionár), Okružná Okružná 20, Trnava 506,00 1,900 0,004 

ZOS, Hospodárska 62 Hospodárska 62, Trnava 1 046,00 29,056 0,028 

ZOS, Zariadenie pre núdznych, Coburgova Coburgova 24, Trnava 465,00 9,803 0,021 

Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Mozartova 3, Trnava 1 500,00 26,736 0,018 

Mestská poliklinika, Starohájska 2 Starohájska 2, Trnava 19 000,00 777,148 0,041 

Denné centrum seniorov, Dedinská 9 Dedinská 9, Trnava - Modranka 231,00 1,118 0,005 

Zariadenie pre seniorov, T. Vansovej 5 T. Vansovej 5, Trnava 5 475,00 168,500 0,031 

Graf 25  Spotreba elektriny v budovách nemocníc, zdravot. a soc. budovách 

 

Graf 26  Merná spotreba elektriny v budovách nemocníc, zdravot. a soc. budovách 
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Tabuľka 16  Racionalizačné opatrenia v budovách nemocníc, zdravot. a soc. zariadení 

Názov budovy Adresa objektu Zateplenie obvodového plášťa budovy 
Obnova strechy 

zateplením 

Výmena otvorových 

konštrukcií za izolačné 

Ekvitermická 

regulácia 

Termoregulačné 
hlavice na 

vykurovacích 

telesách 

Pomerové 

rozdeľovače 

vnútornej teploty 

Hydraulické 
vyregulovanie 

vykurovacej 

sústavy 
 

 

Rodina (mat. centrum, d. stacionár), Okružná Okružná 20, Trnava áno nie áno nie áno nie nie  

ZOS, Hospodárska 62 Hospodárska 62, Trnava nie nie áno áno áno nie áno  

ZOS, Zariadenie pre núdznych, Coburgova Coburgova 24, Trnava nie nie áno áno áno nie nie  

Zdravotné stredisko, Mozartova 3 Mozartova 3, Trnava nie nie áno nie áno nie áno  

Mestská poliklinika, Starohájska 2 Starohájska 2, Trnava nie nie čiastočne nie áno nie áno  

Denné centrum seniorov, Dedinská 9 Dedinská 9, Trnava - Modranka nie čiastočne áno nie áno nie nie  

Zariadenie pre seniorov, T. Vansovej 5 T. Vansovej 5, Trnava nie áno áno áno áno áno nie  
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Graf 27  Racionalizačné opatrenia v budovách nemocníc, zdravot. a soc. budovách 
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KULTÚRNE BUDOVY 

Tabuľka 17  Spotreba tepla v kultúrnych budovách 

Názov budovy Adresa objektu 
Merná plocha 

⌀ ⌀ 

Celková ročná 
priemerná 

spotreba tepla 

Priemerná merná 
spotreba tepla na 

vykurovanie 

m2 MWh MWh/m2 

Kultúrny dom, Modranka Seredská 131, Modranka 1 157,00 66,138 0,050 

Baštová veža, Františkánska Františkánska, Trnava 80,00 nezistené nezistené 

Prírodné kino, Halenárska 20 Halenárska 20, Trnava 410,00 19,632 0,044 

Kultúrny dom, Ľudová 14 Ľudová 14, Trnava 875,00 91,733 0,095 

Kino Hviezda Paulínska 1, Trnava 1 347,00 196,900 0,143 

Baštová veža pri Bernolákovej bráne Radlinského 11, Trnava 62,00 nezistené nezistené 

Kalokagatia, Strelecká 1 Strelecká 1, Trnava 975,00 32,244 0,030 

Mestská veža, Štefánikova 1 Štefánikova 1, Trnava 267,00 nezistené nezistené 

Graf 28  Spotreba tepla v kultúrnych budovách 

 

Graf 29  Merná spotreba tepla v kultúrnych budovách 
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Tabuľka 18  Zariadenia na výrobu tepla v kultúrnych budovách 

 

Názov budovy 
Diaľkové  

zásobovanie  
teplom 

Typ zariadenia na 
výrobu tepla 

Značka zariadenia 
na výrobu tepla 

Rok výroby 
zariadenia na 
výrobu tepla 

Výkon zariadenia 
na výrobu tepla 

Účinnosť 
zariadenia na 
výrobu tepla 

Kultúrny dom, Modranka áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Baštová veža, Františkánska áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Prírodné kino, Halenárska 20 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Kultúrny dom, Ľudová 14 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Kino Hviezda áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Baštová veža pri Bernolákovej bráne áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Kalokagatia, Strelecká 1 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Mestská veža, Štefánikova 1 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

 

Tabuľka 19  Spotreba elektriny v kultúrnych budovách 
 

Názov budovy Adresa objektu 
Merná plocha 

⌀ ⌀ 

Celková ročná 
priemerná 
spotreba 
elektriny 

Priemerná 
merná spotreba 

elektriny 

m2 MWh MWh/m2 

Kultúrny dom, Modranka Seredská 131, Modranka 1 157,00 5,000 0,004 

Baštová veža, Františkánska Františkánska, Trnava 80,00 nezistené nezistené 

Prírodné kino, Halenárska 20 Halenárska 20, Trnava 410,00 48,350 0,118 

Kultúrny dom, Ľudová 14 Ľudová 14, Trnava 875,00 7,900 0,009 

Kino Hviezda Paulínska 1, Trnava 1 347,00 31,500 0,023 

Baštová veža pri Bernolákovej bráne Radlinského 11, Trnava 62,00 nezistené nezistené 

Kalokagatia, Strelecká 1 Strelecká 1, Trnava 975,00 0,600 0,001 

Mestská veža, Štefánikova 1 Štefánikova 1, Trnava 267,00 6,650 0,025 

 

Graf 30  Spotreba elektriny v kultúrnych budovách 

 

Graf 31  Merná spotreba elektriny v kultúrnych budovách 
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Tabuľka 20  Racionalizačné opatrenia v kultúrnych budovách 

 

Názov budovy Adresa objektu Zateplenie obvodového plášťa budovy 
Obnova strechy 

zateplením 

Výmena otvorových 

konštrukcií za izolačné 

Ekvitermická 

regulácia 

Termoregulačné 

hlavice na 

vykurovacích 
telesách 

Pomerové 

rozdeľovače 

vnútornej teploty 

Hydraulické 

vyregulovanie 

vykurovacej 
sústavy 

Kultúrny dom, Modranka Seredská 131, Modranka áno áno áno nie áno nie áno 

Baštová veža, Františkánska Františkánska, Trnava nie nie nie nie nie nie nie 

Prírodné kino, Halenárska 20 Halenárska 20, Trnava čiastočne nie áno nie áno nie nie 

Kultúrny dom, Ľudová 14 Ľudová 14, Trnava nie nie čiastočne áno áno nie nie 

Kino Hviezda Paulínska 1, Trnava nie nie čiastočne áno áno nie áno 

Baštová veža pri Bernolákovej bráne Radlinského 11, Trnava nie nie nie nie nie nie nie 

Kalokagatia, Strelecká 1 Strelecká 1, Trnava nie nie nie nie nie nie nie 

Mestská veža, Štefánikova 1 Štefánikova 1, Trnava nie nie nie nie nie nie nie 
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Graf 32  Racionalizačné opatrenia v kultúrnych budovách 
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ŠPORTOVÉ HALY A INÉ BUDOVY URČENÉ NA ŠPORT 

Tabuľka 21  Spotreba tepla v športových halách a iných budovách určených na šport 

Názov budovy Adresa objektu 
Merná plocha 

⌀ ⌀ 

Celková ročná 
priemerná 

spotreba tepla 

Priemerná merná 
spotreba tepla na 

vykurovanie 

m2 MWh MWh/m2 

ŠA, J. Slottu, adm. budova, soc. zariadenie, šatne J. Slottu 45, Trnava 360,00 68,456 0,176 

ŠA Modranka, sauna, telocvičňa, ubytovňa Ivana Krasku 34, Trnava 5 000,00 207,500 0,031 

ŠA Slávia, telocvičňa, soc. zariadenie, WC Rybníkova 16, Trnava 2 000,00 278,425 0,125 

Plaváreň Zátvor, Rovná 2 Rovná 2, 91701 Trnava 740,00 374,500 0,506 

Mestský zimný štadión, Priemyselná 5 Priemyselná 5, Trnava 5 456,00 470,500 0,086 

Mestská športová hala, Rybníková 15 Rybníková 15, Trnava 8 510,00 650,500 0,075 

Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 42 J. Slottu 42, Trnava 5 000,00 5,795 0,000 

ŠA prevádzková budova, J. Slottu 45 J. Slottu 45, Trnava 20,00 0,000 0,000 

 

Graf 33  Spotreba tepla v športových halách a iných budovách určených na šport 

 

Graf 34  Merná spotreba tepla na vykurovanie v športových halách a iných budovách určených na šport 
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Tabuľka 22  Zdroje na výrobu tepla v športových halách a iných budovách určených na šport 

 

Názov budovy 
Diaľkové 

zásobovani
e teplom 

Typ zariadenia na 
výrobu tepla 

Značka zariadenia na výrobu tepla 

Rok 
výroby 

zariadenia 
na výrobu 

tepla 

Výkon zariadenia na 
výrobu tepla 

Účinnosť 
zariadenia 
na výrobu 

tepla 

ŠA, J. Slottu, adm. budova, soc. z. nie teplov. kotol na ZP Attack E 2004 45 kW 90% 

ŠA Modranka, sauna, telocvičňa, ubyt. nie teplov. kotol na ZP 6x Buderus G234, 1x Baxi 2006 6x 50 kW, 1x 24 kW 93% 

ŠA Slávia, telocvičňa, soc. zariadenie nie teplov. kotol na ZP Viessmann CI-120, Buderus G124X, G234X 2018 110 kW, 44 kW 90% 

Plaváreň Zátvor, Rovná 2 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Mestský zimný štadión, Priemyselná 5 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Mestská športová hala, Rybníková 15 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 42 áno CZT CZT CZT CZT CZT 

ŠA prevádzková budova, J. Slottu 45 nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené 

 

Tabuľka 23  Spotreba elektriny v športových halách a iných budovách určených na šport 
 

Názov budovy Adresa objektu 
Merná plocha 

⌀ ⌀ 

Celková ročná 
priemerná spotreba 

elektriny 

Priemerná merná 
spotreba elektriny 

m2 MWh MWh/m2 

ŠA, J. Slottu, adm. budova, soc. zariadenie, šatne J. Slottu 45, Trnava 360,00 10,998 0,031 

ŠA Modranka, sauna, telocvičňa, ubytovňa Ivana Krasku 34, Trnava 5 000,00 45,500 0,009 

ŠA Slávia, telocvičňa, soc. zariadenie, WC Rybníkova 16, Trnava 2 000,00 44,585 0,022 

Plaváreň Zátvor, Rovná 2 Rovná 2, 91701 Trnava 740,00 79,500 0,107 

Mestský zimný štadión, Priemyselná 5 Priemyselná 5, Trnava 5 456,00 1 291,500 0,237 

Mestská športová hala, Rybníková 15 Rybníková 15, Trnava 8 510,00 92,000 0,011 

Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 42 J. Slottu 42, Trnava 5 000,00 47,500 0,010 

ŠA prevádzková budova, J. Slottu 45 J. Slottu 45, Trnava 20,00 0,000 0,000 

 

Graf 35  Spotreba elektriny v športových halách a iných budovách určených na šport 

 

Graf 36  Priemerná merná spotreba elektriny v športových halách a iných budovách určených na šport 
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Tabuľka 24  Racionalizačné opatrenia v športových halách a iných budovách určených na šport 

 

Názov budovy Adresa objektu Zateplenie obvodového plášťa budovy 
Obnova strechy 

zateplením 

Výmena otvorových 

konštrukcií za izolačné 

Ekvitermická 

regulácia 

Termoregulačné 

hlavice na 

vykurovacích telesách 

Pomerové 

rozdeľovače 

vnútornej teploty 

Hydraulické 

vyregulovanie 

vykurovacej 
sústavy 

ŠA, J. Slottu, adm. budova, soc. zariadenie, šatne J. Slottu 45, Trnava nie nie áno nie áno nie nie 

ŠA Modranka, sauna, telocvičňa, ubytovňa Ivana Krasku 34, Trnava čiastočne čiastočne čiastočne nie čiastočne nie nie 

ŠA Slávia, telocvičňa, soc. zariadenie, WC Rybníkova 16, Trnava nie nie nie nie nie nie nie 

Plaváreň Zátvor, Rovná 2 Rovná 2, 91701 Trnava áno áno áno nie áno nie nie 

Mestský zimný štadión, Priemyselná 5 Priemyselná 5, Trnava nie nie čiastočne nie čiastočne nie nie 

Mestská športová hala, Rybníková 15 Rybníková 15, Trnava nie nie čiastočne nie čiastočne nie nie 

Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 42 J. Slottu 42, Trnava nie nie nie nie nie nie nie 

ŠA prevádzková budova, J. Slottu 45 J. Slottu 45, Trnava čiastočne čiastočne áno nie nie nie nie 
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Graf 37  Racionalizačné opatrenia v športových halách a iných budovách určených na šport 
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INÉ BUDOVY 

Tabuľka 25  Spotreba tepla v iných budovách 

Názov budovy Adresa objektu 
Merná plocha 

⌀ ⌀ 

Celková ročná 
priemerná 

spotreba tepla 

Priemerná merná 
spotreba tepla na 

vykurovanie 

m2 MWh MWh/m2 

Detské ihrisko, Dolné Bašty 15 Dolné Bašty 15, Trnava 105,00 nezistené nezistené 

Strelnica Štrky, hospodárska budova Štrky, Trnava 462,00 0,024 0,000 

Verejné hygienické zariadenie, Radlinského Radlinského, Trnava 67,00 0,000 0,000 

Verejné hygienické zariadenie, Zelený kríčok Zelený kríčok, Trnava 128,00 0,000 0,000 

Verejné hyg. zariadenie, Dolnopotočná ulica (TOI-TOI) Dolnopotočná ulica, Trnava 1,00 0,000 0,000 

Verejné hyg. zariadenie pre imobilných Trhová, Trnava 6,00 0,000 0,000 

Verejné hyg. Zariadenie, Kamenný mlyn Kamený mlyn, Trnava 136,00 0,000 0,000 

Automat. parkovací dom pre bicykle (Cykloveža) Staničná, Trnava 53,00 0,000 0,000 

Priemyselný park, SO01A Priemyselná 5, Trnava 2 546,60 6,800 0,003 

Priemyselný park, SO01B Priemyselná 5, Trnava 2 671,40 75,000 0,028 

Priemyselný park, SO01C Priemyselná 5, Trnava 365,15 11,350 0,031 

Priemyselný park, SO02 Priemyselná 5, Trnava 2 274,80 11,250 0,005 

Priemyselný park, PO01 Priemyselná 5, Trnava 548,12 52,000 0,095 

Priemyslný park, PO02 Priemyselná 5, Trnava 498,36 63,500 0,127 

Priemyselný park, PO07 Priemyselná 5, Trnava 656,60 144,800 0,221 

Skládka Zavar, trafostanica Zavarská 37, Trnava neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa 

Skládka Zavar, prevádzková adm. budova Zavarská 37, Trnava 176,00 neposudzuje sa neposudzuje sa 

Skládka Zavar, hala na TAP Zavarská 37, Trnava neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa 

Dom smútku, Pútnická 3 Pútnická 3, Modranka 15,00 3,300 0,220 

Prevádzková budova, Kamenná cesta 1 Kamennná cesta 1, Trnava 350,00 79,397 0,227 

Dom smútku, Kamenná cesta 2 Kamenná cesta 2, Trnava 933,00 159,097 0,171 

Graf 38  Spotreba tepla v iných budovách 
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Graf 39  Merná spotreba tepla v iných budovách 

 

Tabuľka 26  Zariadenia na výrobu tepla v iných budovách 

Názov budovy 
Diaľkové 

zásobovanie 
teplom 

Typ zariadenia na 
výrobu tepla 

Značka zariadenia na výrobu tepla 

Rok 
výroby 

zariadenia 
na výrobu 

tepla 

Výkon 
zariadenia 
na výrobu 

tepla 

Účinnosť 
zariadenia 
na výrobu 

tepla 
 

 

Detské ihrisko, Dolné Bašty 15 nie plynové kachle 3x Gamat 461, Mora, Karma nezistené 4,8 kW nezistené  

Strelnica Štrky, hospodárska budova nie teplovodný kotol na ZP 1x Viadrus, 2x Attack Eko Combi nezistené 25 kW 90%  

Verejné hygienické zariadenie, Radlinského nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené  

Verejné hygienické zariadenie, Zelený kríčok nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené  

Verejné hyg. zariadenie, Dolnopotočná ulica nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené  

Verejné hyg. zariadenie pre imobilných nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené  

Verejné hyg. Zariadenie, Kamenný mlyn nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené  

Automat. parkovací dom pre bicykle nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené  

Priemyselný park, SO01A áno CZT neposudzuje sa CZT CZT CZT  

Priemyselný park, SO01B áno CZT neposudzuje sa CZT CZT CZT  

Priemyselný park, SO01C áno CZT neposudzuje sa CZT CZT CZT  

Priemyselný park, SO02 áno CZT neposudzuje sa CZT CZT CZT  

Priemyselný park, PO01 áno CZT neposudzuje sa CZT CZT CZT  

Priemyselný park, PO02 áno CZT neposudzuje sa CZT CZT CZT  

Priemyselný park, PO07 áno CZT neposudzuje sa CZT CZT CZT  

Skládka Zavar, trafostanica nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené  

Skládka Zavar, prevádzková adm. budova nie elektrický konvektor 14x elektrický vykurovací konvektor nezistené 14x 2kW nezistené  

Skládka Zavar, hala na TAP nie nezistené nezistené nezistené nezistené nezistené  

Dom smútku, Pútnická 3 nie elektrické teleso nezistené nezistené nezistené nezistené  

Prevádzková budova, Kamenná cesta 1 nie atmosferický kotol na ZP 2x Baxi nezistené 
1x 31,3kW, 
1x 14kW 

90%  

Dom smútku, Kamenná cesta 2 nie tepelné čerpadlo Aisin nezistené 71 kW nezistené  
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Graf 40  Spotreba elektriny v iných budovách 

 

Graf 41  Merná spotreba elektriny v iných budovách 
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Tabuľka 27  Racionalizačné opatrenia na iných budovách 

 

Názov budovy Zateplenie obvodového plášťa budovy 
Obnova strechy 

zateplením 

Výmena otvorových 

konštrukcií za izolačné 
Ekvitermická regulácia 

Termoregulačné hlavice 

na vykurovacích telesách 

Pomerové rozdeľovače 

vnútornej teploty 

Hydraulické 

vyregulovanie 

vykurovacej sústavy 

Detské ihrisko, Dolné Bašty 15 nie áno áno nie nie nie nie 

Strelnica Štrky, hospodárska budova čiastočne nie čiastočne nie áno nie nie 

Verejné hygienické zariadenie, Radlinského nie áno áno nie áno nie nie 

Verejné hygienické zariadenie, Zelený kríčok neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa 

Verejné hyg. zariadenie, Dolnopotočná ulica (TOI-TOI) neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa 

Verejné hyg. zariadenie pre imobilných neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa 

Verejné hyg. Zariadenie, Kamenný mlyn neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa 

Automat. parkovací dom pre bicykle (Cykloveža) neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa neposudzuje sa 

Priemyselný park, SO01A áno áno áno nie nie nie nie 

Priemyselný park, SO01B áno áno áno nie nie nie nie 

Priemyselný park, SO01C áno áno áno nie nie nie nie 

Priemyselný park, SO02 áno áno áno nie nie nie nie 

Priemyselný park, PO01 áno áno áno áno áno nie áno 

Priemyslný park, PO02 nie nie nie nie nie nie nie 

Priemyselný park, PO07 nie nie čiastočne nie nie nie nie 

Skládka Zavar, trafostanica nie nie nie nie nie nie nie 

Skládka Zavar, prevádzková adm. budova nie nie áno nie čiastočne čiastočne nie 

Skládka Zavar, hala na TAP nie nie nie nie nie nie nie 

Dom smútku, Pútnická 3 nie nie čiastočne nie čiastočne nie nie 

Prevádzková budova, Kamenná cesta 1 áno nie áno nie čiastočne nie nie 

Dom smútku, Kamenná cesta 2 nie nie áno nie nie nie nie 
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Graf 42  Racionalizačné opatrenia v iných budovách 
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Graf 43  Percentuálny podiel realizácie racionalizačných opatrení na budovách miestnej samosprávy 
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NAVRHOVANÉ OPATRENIA 
 

BMS 1  ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOV MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 
 

Typ opatrenia Pokračujúce Druh opatrenia Investičné, organizačné 

Odhad nákladov Nevyčísluje sa5 Financovanie 

Zdroje EÚ, Nórske fondy, dotácie zo 
štátneho rozpočtu, súkromné zdroje 
[GES], zdroje mesta, sponzoring 

Zodpovedný Mesto Trnava Termín 2022 - 2027 

Potenciál úspory 
10 294,39 MWh/r 

(40% z KES BMS) 
Zníženie emisií CO2 1 162,42 t/r  

 

BMS 1.1  OBNOVA BUDOV MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 

V súčasnosti sa kladie dôraz na to, aby budovy plnili prísne parametre z pohľadu energetickej 

efektívnosti. Od roku 2021 je potrebné, aby nové budovy spĺňali triedu A0 (pre všetky stavebné 

povolenia vydané po 1.1.2021). Ak je to finančne rentabilné, je vhodné obnovovať aj existujúce budovy 

do energetickej triedy A0. 

Niektoré z budov miestnej samosprávy sú zapísané, prípadne navrhnuté na zapísanie do Ústredného 

zoznamu pamiatkového fondu SR, čo značne obmedzuje realizáciu vhodných racionalizačných 

energetických opatrení budov. Okrem budov, ktoré majú individuálnu architektonickú hodnotu sa 

v meste Trnava nachádzajú aj budovy usporiadané do súvislej slohovo príbuznej radovej zástavby, 

ktorých architektonická hodnota spočíva najmä v dodržaní historických architektonicko-urbanistických 

princípov s rešpektovaním hmotovo-priestorových štruktúr. V tomto prípade sa jedná predovšetkým o 

zachovanie jednotnej výšky výstavby, jednotný sklon strešných konštrukcií, zachovanie dobových 

detailov a prvkov na obvodovom plášti budov a strešných konštrukciách. Doposiaľ zachované 

architektonické hodnoty a princípy sú predmetom pamiatkovej ochrany. 

Centrálnu mestskú zónu mesta Trnava rámcuje Územný plán Centrálnej mestskej zóny Trnava, ktorý 

bol schválený v zmysle platnej legislatívy uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č.75 

v roku 1994. Základná funkčná organizácia sídla bude rešpektovať historický vývoj mesta, pričom 

postupne dobudovávaná centrálna mestská zóna, vrátane mestskej pamiatkovej rezervácie bude plniť 

funkciu ťažiska a jadra nielen samotného sídelného útvaru, ale aj záujmového územia jadra Trnavského 

regiónu. 

 
5 Presné náklady na rekonštrukciu vyplývajú z realizovaného verejného obstarávania 
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Návrh riešenia Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava je spracovaný v priamej nadväznosti 

na nový Územný plán sídelného útvaru Trnava tak, aby tvoril pružný a zároveň podrobný podklad pre 

rozhodovanie a regulovanie ďalšieho rozvoja jadrového územia mesta a celého regiónu, na ktoré sa 

sústreďuje ťažisko podnikateľských záujmov miestnych a mimomiestnych investorov, s prihliadnutím 

na zvýšené nároky na jeho ochranu a zachovanie historických a kultúrnych hodnôt územia mestskej 

pamiatkovej rezervácie a celej centrálnej mestskej zóny. 

Návrh riešenia územného plánu centrálnej mestskej zóny rieši rozvoj polyfunkčného centra mesta 

vymedzeného ulicami: Rybníkova, Hlboká, Kollárova, Hospodárska a Šrobárova, pričom polyfunkčno-

priestorové vzťahy sú riešené aj v priľahlom území vymedzenom ulicou Dohnányho, železničnou traťou 

a ulicou B.S. Timravy v priestore Rybníkovej ulice. 

Základná funkčná organizácia sídla bude aj v budúcnosti rešpektovať historický vývoj mesta. Postupne 

dobudovávaná centrálna mestská zóna s mestskou pamiatkovou rezerváciou bude plniť funkciu ťažiska 

a jadra nielen samotného sídelného útvaru, ale aj záujmového územia jadra Trnavského regiónu. 

Základnou kompozičnou kostrou je historická kompozícia historického jadra, jasné vytýčenie 

a nasmerovanie kompozičných osí a ich pokračovanie v nových štruktúrach. V procese budúceho 

rozvoja centrálnej mestskej zóny je nevyhnutné rešpektovať hlavné kompozičné osi a prednostne ich 

dobudovať o náležitú vybavenosť. 

Zo 116 posudzovaných budov miestnej samosprávy spadá pod pamiatkovú ochranu 15 budov, a to: 

• Bytový dom, Halenárska 16 

• Bytový dom, Námestie sv. Mikuláša 4 

• Detské ihrisko, Dolné Bašty 15 

• Radnica, Hlavná 1 

• Meštiansky dom, Hlavná 5 

• Pracháreň, Radlinského 8 

• NP, Štefánikova 29 

• NP, Trojičné námestie 11 

• Meštiansky dom, Hlavná 17 

• Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62 

• Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského, Štefánikova 2 

• Baštová veža, Františkánska ulica 

• Baštová veža pri Bernolákovej bráne, Radlinského 11 

• Kalokagatia, Strelecká 1 

• Mestská veža, Štefánikova 1 
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Graf 44  Pamiatková ochrana budov miestnej samosprávy 

 

Tabuľka 28  Návrh opatrení vedúcich k energetickej efektívnosti budov miestnej samosprávy 

Kategória budov Názov budovy 

Normovaná 
priemerná 
spotreba 

energie na 
vykurovanie  

Nameraná merná 
spotreba tepla na 

vykurovanie 
Návrh opatrení 

Budovy škôl 
a školských 
zariadení 

ZŠ s MŠ Vančurova 38, Narcisova 
2 

0,168 MWh/m2 

0,433 MWh/m2 
Energetický audit budovy, termovízne meranie budovy, zateplenie 
obvodového plášťa budovy, ekvitermická regulácia, hydraulické 

vyregulovanie vykurovacej sústavy 

ZŠ s MŠ J. Bottu 27, L. Van 
Beethovena 16 

0,263 MWh/m2 
Energetický audit budovy, termovízne meranie budovy, zateplenie 
obvodového plášťa budovy, obnova strešnej konštrukcie vrátane jej 

zateplenia, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy 

ZŠ s MŠ J. Bottu 27, Botanická 12 0,244 MWh/m2 
Energetický audit budovy, termovízne meranie budovy, zateplenie 
obvodového plášťa budovy, obnova strešnej konštrukcie vrátane jej 

zateplenia, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy 

MŠ Hodžova 40 0,225 MWh/m2 
Energetický audit budovy, termovízne meranie budovy, zateplenie 
obvodového plášťa budovy, ekvitermická regulácia, hydraulické 

vyregulovanie vykurovacej sústavy 

ZŠ s MŠ K. Mahra 11, 
Čajkovského 28 

0,218 MWh/m2 
Energetický audit budovy, termovízne meranie budovy, zateplenie 
obvodového plášťa budovy, obnova strešnej konštrukcie vrátane jej 

zateplenia, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy 

ZŠ s MŠ Atómová 1, Okružná 27 0,199 MWh/m2 

Energetický audit budovy, termovízne meranie budovy, zateplenie 
obvodového plášťa budovy, obnova strešnej konštrukcie vrátane jej 

zateplenia, ekvitermická regulácia, termoregulačné ventily, 
hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy 

ZŠ s MŠ Gorkého 21, Jiráskova 25 0,193 MWh/m2 

Energetický audit budovy, termovízne meranie budovy, zateplenie 
obvodového plášťa budovy, obnova nedokončenej časti strešnej 

konštrukcie vrátane jej zateplenia, výmena otvorových konštrukcii 
za izolačné, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy 

Administratívne 
budovy 

NP, Štefánikova 29 

0,190 MWh/m2 

0,324 MWh/m2 

Energetický audit budovy, termovízne meranie budovy, obnova 
obvodového plášťa budovy s prihliadnutím na obmedzené možnosti 
pamiatkovej ochrany, obnova strešnej konštrukcie s prihliadnutím na 
obmedzené možnosti pamiatkovej ochrany, ekvitermická regulácia, 

termoregulačné ventily, inštalácia pomerových rozdeľovačov 
vnútornej teploty (ak je v objekte viacero nájomcov), hydraulické 
vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmena súčasného plynového 

kotla za OZE, prípadne plynový kondenzačný kotol 

NP, Okružná 21 0,218 MWh/m2 

Energetický audit budovy, termovízne meranie budovy, zateplenie 
ostávajúcej časti obvodového plášťa budovy, obnova strešnej 

konštrukcie vrátane jej zateplenia, ekvitermická regulácia, 
hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy 

Budovy nemocníc, 
zdravotníckych 

a sociálnych 
zariadení 

ZOS, Zariadenie pre núdznych, 
Coburgova 24 

0,225 MWh/m2 0,258 MWh/m2 

Energetický audit budovy, termovízne meranie budovy, zateplenie 
obvodového plášťa budovy, obnova strešnej konštrukcie vrátane jej 
zateplenia, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmena 
2 ks teplovodných kotlov za OZE, prípadne plynové kondenzačné 

kotly 

Kultúrne budovy - 

0,199 MWh/m2 

- - 

Športové haly a iné 
budovy určené na 

šport 
Plaváreň Zátvor, Rovná 2 0,506 MWh/m2 Neposudzuje sa (využitie tepla na prevádzkové účely) 

Iné budovy 

Prevádzková budova, Kamenná 
cesta 1 

0,227 MWh/m2 Neposudzuje sa (využitie tepla na prevádzkové účely) 

Priemyselný park, PO07 0,221 MWh/m2 Neposudzuje sa (využitie tepla na prevádzkové účely 

Dom smútku, Pútnická 3 0,220 MWh/m2 

Energetický audit budovy, termovízne meranie budovy, zateplenie 
obvodového plášťa budovy, obnova strešnej konštrukcie vrátane jej 

zateplenia, výmena zvyšnej časti otvorových konštrukcii za izolačné, 
zmena spôsobu vykurovania (momentálne prostredníctvom 

elektrických zariadení k výrobe tepla) 

  

15

101

Áno Nie
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BMS 1.2  OBNOVA ZARIADENÍ NA VÝROBU TEPLA V BUDOVÁCH MIESTNEJ 

SAMOSPRÁVY 

S obnovou zariadení na výrobu tepla sa predpokladá v budovách miestnej samosprávy, ktoré nie sú 

napojené na CZT, ale teplo si vyrábajú individuálne, prostredníctvom zariadení na výrobu tepla 

umiestnených v budove. 

V rámci obnovy zariadení na výrobu tepla sa predpokladá s výmenou tých zariadení k výrobe tepla, 

ktoré v súčasnosti nedosahujú prijateľnú účinnosť výroby tepla. Teplovodné, či klasické plynové kotly 

s morálnym a fyzickým zastaraním budú nahradené minimálne plynovými kondenzačnými kotlami 

(prípadne OZE), ktoré sa vyznačujú vysokou účinnosťou výroby tepla. Technológia výroby tepla bude 

určená na základe výsledku z energetického auditu budovy.  

Vďaka vyššej účinnosti sa minimalizuje spotreba paliva, množstvo emisií, a je zaistená pružná 

prevádzka počas celého vykurovacieho obdobia. Odhaliť nedostatky vykurovacieho zariadenia pomôžu 

predovšetkým pravidelné prehliadky. Zanedbaním údržby zariadením na výrobu tepla môže dôjsť 

k vzniku porúch a predčasnej nefunkčnosti kotla. Obhliadka zariadenia tepla sa odporúča realizovať 

pred začiatkom vykurovacej sezóny. Povinnosť pravidelnej kontroly kotlov vyplýva zo zákona 

o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov. Týka sa to kotlov 

s výkonom od 20 kW, vrátane tých, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn, ďalej 

vykurovacích sústav, ktorých súčasťou je kotol starší ako 15 rokov, ako aj klimatizačných sústav 

s menovitým výkonom od 12 kW. 

Zavedením pravidelných kontrol kotlov je záujem zvýšiť účinnosť zariadení a znížiť množstvo emisií 

CO2. Staršie vykurovacie systémy sú zväčša predimenzované a často pracujú s teplotou vykurovacej 

vody na hranici kondenzácie. V takomto prípade nie je nutné radikálne zasahovať do systému a meniť 

radiátory. Ak je vykurovací systém navrhnutý presne a vyžaduje si vyšší teplotný spád vykurovacej 

vody, napríklad 70/50 °C, stačí zväčšiť plochu radiátorov približne o 50 %, aby sa dalo pracovať 

s teplotným spádom vhodným pre kondenzačné kotly. Takéto prípady sa v praxi vyskytujú len zriedka. 

Na maximálne využitie kondenzačného kotla by sa mala vždy používať ekvitermická regulácia. Jej 

výhodou je, že kotol v prechodnom období pracuje vždy s nízkou teplotou vykurovacej vody – 

v kondenzačnom režime. Takáto prevádzka kondenzačného kotla je vždy efektívna a šetrí prostriedky 

potrebné na vykurovanie. 
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Výmena zariadenia na výrobu tepla bude primárne zameraná v nasledujúcich objektoch: 

• MŠ Meduška, Dedinská 27 

o náhrada teplovodných kotlov na zemný plyn 1x Protherm 40 KLO, 2x Protherm 50 KLO, rok 

inštalácie 2001 

• Detské ihrisko, Dolné Bašty 15 

o náhrada za 3x plynové kachle Gamat 461, Mora, Karma 

• ŠA J. Slottu 45 

o náhrada teplovodného kotla na zemný plyn Attack E, rok inštalácie 2004 

• ŠA Modranka, I. Krasku 34 

o náhrada teplovodných kotlov na zemný plyn 6x Buderus G234 a 1x Baxi bližšie nešpecifikovaný 

typ, rok inštalácie 2006 

• ZŠ s MŠ Nám. SUT 15 

o náhrada teplovodného kotla na zemný plyn Protherm 30 PLO, rok inštalácie 2003 

• Dom smútku, Pútnická 3 

o náhrada elektrického zariadenia na výrobu tepla, bližšie nešpecifikovaný typ 

 

Zároveň je v týchto objektoch možnosť využiť podpornú garantovanú energetickú službu na základe 

energetického auditu vypracovaného za účelom stanovenia potenciálu garantovanej energetickej služby 

(GES), ak táto možnosť vzíde z energetického auditu ako rentabilná. 

BMS 1.3  GARANTOVANÁ ENERGETICKÁ SLUŽBA 

Garantovaná energetická služba (GES) je metóda, ktorá je primárne určená na zvyšovanie energetickej 

efektívnosti budov a zariadení, s garanciou dosiahnutia výsledkov vo forme úspor energie a iných 

prevádzkových nákladov. Aktérom garantovanej energetickej služby je firma, ktorá túto službu 

vykonáva, a súčasne aj preberá činnosti spojené s dosiahnutím efektívnosti a úspor pre klienta. 

Poskytovanie garantovanej energetickej služby sa upravuje zákonom č. 321/2014 Z.z. o energetickej 

efektívnosti, ktorý hovorí aj o tom, že zmluvne určenými hodnotami zlepšenia energetickej efektívnosti 

sú okrem iného aj zlepšenie funkčnosti zariadenia, zlepšenie energetickej účinnosti zariadenia, zlepšenie 

energetickej hospodárnosti budovy, zníženie ceny za poskytované služby a zníženie prevádzkových 

nákladov a nákladov za energiu. Pozitívnou vlastnosťou GES sú predovšetkým minimálne riziká, ktoré 

vznikajú pre zákazníka, nakoľko primárnu zodpovednosť na seba preberá firma, ktorá službu 

zabezpečuje. Ďalšími pozitívami sú aj garantované úspory pre klienta, z ktorých je schopný splácať 

GES, čím nie je nútený sa zadlžovať formou bankového úveru a službu spláca formou budúcich úspor, 

ktoré zabezpečuje firma vykonávajúca GES. Služba GES je vhodná najmä v subjektoch verejnej správy, 

základných či materských školách, domovoch seniorov, kultúrnych centrách, zdravotníckych 

zariadeniach, prípadne iných subjektoch, ktoré nie sú napojené na CZT, majú vlastnú kotolňu, avšak 

nemajú dostatočné kapacity/ľudí/financie na to, aby vedeli efektívne prevádzkovať zariadenia na výrobu 

tepla a dosiahnuť tým finančné úspory na energii.  
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BMS 2  ZAVEDENIE SYSTÉMU ENERGETICKÉHO MANAŽÉRSTVA 
 

Typ opatrenia Nové Druh opatrenia Organizačné 

Odhad nákladov 21 200 EUR Financovanie Zdroje mesta, sponzoring 

Zodpovedný Mesto Trnava Termín 2022 - 2027 

Potenciál úspory 
2 573,60 MWh/r 

(10% z KES BMS) 
Zníženie emisií CO2 290,61 t/r 

Systém energetického manažérstva / dispečingu zabezpečí sledovanie spotreby energie spolu so 

zaznamenávaním a následným vyhodnocovaním údajov. Okrem základných meraní bude systém 

vyhodnocovať spotreby jednotlivých budov (vykurovanie, osvetlenie,...) a dlhodobý prehľad umožní 

optimalizovať prevádzku a nájsť dostupné možnosti úspor energie. Dostupnosť dispečingu umožní 

rýchly zásah dispečera alebo pracovníka údržby. Základom systému energetického manažérstva je 

sledovanie spotrieb, ideálne s využitím inteligentných meračov s diaľkovým odpočtom spotrieb. Pre 

správne fungovanie energetického manažérstva je žiadúce zavedenie motivačnej schémy pre 

zodpovedných zamestnancov, spolu s kontinuálnym vzdelávaním v odbore energetickej efektívnosti. 

Systém energetického manažmentu je systematický proces na zlepšovanie energetickej efektívnosti 

a ekonomického a udržateľného dosahovania krátkodobých i dlhodobých cieľov energetickej politiky. 

Vytvorenie systému energetického manažmentu začína získaním záväzku vedenia na najvyššej úrovni. 

Základným predpokladom vývoja systému energetického manažmentu je, že subjekt chce zaviesť 

systematický proces na dosahovanie krátkodobých i dlhodobých cieľov energetickej efektívnosti. 

Systém energetického manažmentu pomáha dosahovať stanovené ciele tým, že slúži ako nástroj na 

usmernenie celého postupu plnenia cieľov, analýzy využívania energie, identifikácie príležitostí za 

zvýšenie energetickej efektívnosti, identifikácie prioritných projektov, návrhov finančných plánov, 

obstarania služieb a materiálov na realizáciu projektov a sledovania a monitorovania výsledkov 

s príslušným reportovaním. Prostredníctvom zavedeného procesu je možné identifikovať súbor 

ukazovateľov a investícií do energetickej efektívnosti a výsledné zlepšenia efektívnosti a získané 

úspory porovnať so stanovenými krátkodobými a dlhodobými cieľmi. 
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Kľúčové výhody vývoja systému energetického manažmentu: 

• zníženie výdavkov na energie používané vo verejných budovách, 

• vypracovanie zoznamu prioritných projektov na zlepšenie energetickej hospodárnosti, 

• podpora najlepšej praxe v oblasti energetického hospodárenia a energetickej efektívnosti, 

• transparentným spôsobom dokumentovať opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti, 

• obstarať efektívne vybavenie a zvýšiť energetickú hospodárnosť verejných budov, aby sa priblížili 

k budovám s takmer nulovou spotrebou energie, 

• vyškoliť zamestnancov v otázkach súvisiacich s energetickým manažmentom, 

• vytvoriť povedomie o energetickej efektívnosti medzi všetkými zainteresovanými stranami, 

• plniť povinnosti vyplývajúce zo zákonov a smerníc o energii a energetickej efektívnosti, 

• znižovať emisie skleníkových plynov obmedzovaním využívania konvenčných palív. 

Zdroj: Príručka k systému energetického manažmentu 

USMERNENIE PRE ENERGETICKÝ MANAŽMENT VO VEREJNÝCH BUDOVÁCH 

 

NAVRHOVANÁ METODOLÓGIA PRE SYSTÉMY ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU 

 

NASTAVENIE POLITÍK A KRÁTKODOBÝCH I DLHODOBÝCH CIEĽOV 

 

Zdroj: Príručka k systému energetického manažmentu  
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BMS 3  MONITOROVACIA INVENTÚRA EMISIÍ 
 

Typ opatrenia Nové Druh opatrenia Organizačné / plánovacie 

Odhad nákladov 19 000 EUR Financovanie Zdroje EÚ, zdroje mesta 

Zodpovedný Mesto Trnava Termín 2022 - 2027 

Potenciál úspory Nehodnotí sa Zníženie emisií CO2 Nehodnotí sa 

Mesto Trnava má za cieľ znížiť emisie minimálne o 10% do roku 2027 v porovnaní s rokom 2020, 

ktorého kvantifikácia je uvedená v bilancií emisií skleníkových plynov. Mesto Trnava v pravidelných 

intervaloch spracuje monitorovaciu správu emisií, ktorá kvantifikuje dosiahnutý pokrok. 

BMS 4  MOTIVÁCIA K ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOV V MESTE 
 

Typ opatrenia Nové Druh opatrenia Organizačné / vzdelávacie 

Odhad nákladov 10 000 EUR Financovanie Zdroje mesta 

Zodpovedný Mesto Trnava Termín 2022 - 2027 

Potenciál úspory 
257,36 MWh/r 

(1% z KES BMS) 
Zníženie emisií CO2 29,06 t/r 

Navrhnutie súhrnných opatrení, ktorých cieľom je podnietiť zainteresovaných (zamestnancov 

a užívateľov budov) k zmene ich zaužívaného správania s dôrazom na šetrenie energie. Pri motivačnej 

schéme hovoríme o nízko-nákladovom opatrení. 

Motivačná schéma by mala obsahovať tieto procesy: 

• stanovenie si základných cieľov 

• informovanie zainteresovaných strán o stanovených cieľoch 

• zavedenie opatrení 

• pravidelné meranie a kontrolovanie priebežných výsledkov 

• vyhodnocovanie a porovnávanie výsledkov 

• informovanie zainteresovaných strán o výsledkoch a dopadoch 

BMS 4.1  FOND ÚSPOR ENERGIE 

Fond úspor energie je motivačným nástrojom samosprávy slúžiaci k dlhodobému znižovaniu výdavkov 

za energie. Fond úspor energie by bol koncipovaný takým spôsobom, aby prostriedky na podporu úspor 

energie boli dlhodobo generované z už zrealizovaných úspor energie, a tým v minimálnej miere 


























































































































































































